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La motivación del proyecto es el diseño de una instalación solar, para atender la demanda 
anual de agua caliente sanitaria, calefacción en invierno y climatización en verano, de un 
conjunto de 28 viviendas. 
 
La ubicación de las viviendas es en la ciudad de Badajoz, perteneciente a la comunidad 
autónoma de Extremadura. Para la realización del diseño, son necesarios datos 
climatológicos de ésta localidad, como temperaturas medias, temperaturas máximas, 
temperaturas mínimas, humedad relativa, etc. 
 
Para la realización del diseño, es necesario el estudio de la demanda de las 28 viviendas, 
tanto de calor, como de frío, al igual que de ACS. A continuación, se estudia como es 
posible satisfacer esta demanda de la manera más eficiente, energética y económicamente 
posible. Se decide la instalación de un sistema de captación solar térmico. El sistema solar 
está compuesto principalmente por colectores solares, suelo radiante y una máquina de 
absorción. 
 
Una vez realizado el diseño de toda la instalación, es preciso realizar un estudio económico 
de la misma. De esta forma, se puede conocer la viabilidad económica del proyecto y el 
periodo de amortización del mismo. 
 
Para finalizar, es muy importante, el estudio medioambiental para conocer las mejoras 
ecológicas que este tipo de instalaciones suponen. Sobretodo, teniendo en cuenta en la 
importancia que la minimización de emisiones supone. 
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1.1. DATOS CLIMATOLÓGICOS 
 
Es este capítulo se describen algunos datos climatológicos de interés, para realizar el diseño 
de la instalación térmica. 
 
Para el cálculo de los parámetros de diseño, es necesario conocer las temperaturas medias 
de la localidad, son las representadas en la tabla siguiente. 
 




8.5 10.3 12.7 14.5 18 22.5 25.7 25.2 22.6 17.4 12.5 9.6 16.6 
 
(Fuente: Agencia Estatal de Meteorología) 
 
Para el cálculo de cargas son necesarias las temperaturas máximas y mínimas de la ciudad, 
en las siguientes tablas se dan datos de temperaturas máximas y mínimas medias 
mensuales. 
 
• Temperaturas máximas del año 2009. 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 




• Temperaturas mínimas del año 2009. 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
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Otro de los datos de temperatura muy importante para el cálculo, es conocer la temperatura 
del agua de red de cada mes en Badajoz, son los descritos en la tabla siguiente. 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Año




Para realizar el diseño de la instalación, es muy importante conocer la radiación solar que 
llega a los colectores, para lo cual es preciso conocer antes la radiación de un plano 
horizontal. Los datos de radiación media útil (I) en W/ m², en un día medio de cada mes son 
los representados en la siguiente tabla. 
 








Se puede decir que Badajoz es una de las ciudades españolas que más radiación solar 
recibe. 
 
En la tabla que sigue a continuación se representan el número de horas diarias de sol útiles 
para captadores orientados aproximadamente al ecuador e inclinados con un ángulo igual a 
la latitud del lugar. 
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MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Horas de 
sol (h) 




Otra información que se debe conocer, a la hora de realizar el diseño de este tipo de 
instalaciones, es la velocidad del viento y su dirección, ya que afecta en gran medida a la 
colocación de los captadores y a la pérdida de su rendimiento. Las velocidades del viento 
medias mensuales y su dirección son las siguientes. 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
V 
(Km/h) 




En el siguiente gráfico se representan las velocidades medias de cada mes con sus 
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La ubicación de los edificios es la ciudad de Badajoz, perteneciente a la comunidad 
autónoma de Extremadura. Los datos de altitud, latitud y longitud de la ciudad se 
representan en la siguiente tabla. 
 
Provincia Altitud (m) Latitud (º) Longitud (º) 




Badajoz es la capital de la provincia de Badajoz. Fue fundada en el siglo IX, durante la 
dominación musulmana de la Península Ibérica y actualmente cuenta con 148.334 
habitantes (INE 2009). Esta cifra hace que Badajoz sea el municipio más poblado de 
Extremadura. 
 
Su término municipal, que hace frontera por el oeste con Portugal, ocupa una superficie de 
1.470 km². Está integrado por 10 núcleos de población, entre los que sobresalen, además 
del casco urbano pacense, Gévora, Guadiana, Valdebótoa y Villafranco del Guadiana, todos 
ellos por encima de los 1.000 habitantes. 
Badajoz tiene un clima mediterráneo continental con influencia atlántica, debido a la 
cercanía de la costa portuguesa. 
Los inviernos son suaves, con mínimas que rara vez bajan de los 0 °C, y los veranos son 
calurosos, con máximas que en ocasiones se acercan a los 45 °C. Los meses que registran 
más precipitaciones son los últimos del año, noviembre y diciembre. Los veranos son 
secos. En otoño el clima es más inestable que en el resto del año, produciéndose con cierta 
frecuencia tormentas, a menudo secas. 
Tanto la humedad como los vientos son reducidos. No obstante, es frecuente la aparición de 
nieblas. 
La urbanización consta de 28 viviendas unifamiliares distribuidas en 4 filas de 7 viviendas 
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Figura 3: Distribución de las viviendas 
 




1.3. DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 
Las 28 viviendas unifamiliares, de las que consta la urbanización, poseen la misma 
distribución. Cada una de ellas tiene cuatro plantas: 
 
• Sótano. 
• Planta baja: 1 cocina, 1 salón, 1 cuarto de baño. 
• Primera planta: 4 habitaciones, 2 cuartos de baño. 
• Buhardilla. 
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El sótano está formado por una única habitación, a la cual se accede por escaleras, desde la 




Figura 4: Planta sótano de la vivienda 
 
 
1.3.2. PLANTA BAJA 
 





Figura 5: Planta baja de la vivienda 
 
 
1.3.3. PRIMERA PLANTA 
 
En la primera planta de la vivienda es donde se sitúan las habitaciones de la misma. La 
habitación principal, con un baño integrado, habitación secundaría, con otro baño integrado 
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La buhardilla de las viviendas tiene diferentes cotas, debido a las cubiertas. Consta de una 










En la imagen que sigue a continuación, se muestran las cubiertas de una de las filas que 
forman la urbanización. Dichas cubiertas tienen una inclinación de 30 º, dato importante a 
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Figura 8: Cubierta de las viviendas 
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Al diseñar una instalación térmica lo primero que hay que calcular, del modo más preciso 
posible, es la potencia térmica necesaria para cubrir la demanda de la instalación. Para ello, 
es necesario realizar el balance de pérdidas y ganancias de calor, tanto sensibles como 
latentes. Dicho balance es conocido como el cálculo de cargas térmicas del edificio. 
 
 
2.2. CONDICIONES DE DISEÑO 
 
La carga térmica depende del tipo de instalación que se desee diseñar, de su localización, 
de las características de los cerramientos y de las condiciones medioambientales en las que 
se diseña la instalación. 
 
Las condiciones técnicas necesarias para el cálculo de cargas térmicas se encuentran 
recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y en el 
Código Técnico de Edificación (CTE). 
 
 
2.2.1. CONDICIONES DEL AMBIENTE TÉRMICO INTERIOR 
 
Las variables que se deben estudiar para conseguir las condiciones de confort son las 
siguientes: 
 
• Temperatura seca. 
• Humedad relativa. 
• Calidad  del aire interior. 
• Nivel de ruido. 
• Velocidad del aire. 
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2.2.2. AMBIENTE EXTERIOR 
 
El ambiente exterior de una localidad viene definido por la temperatura seca, la temperatura 
húmeda, la velocidad del viento y su dirección. También la radiación solar es una variable 
importante a estudiar. Hay que tener en cuenta que todas estas variables no son constantes 
en el tiempo. Los datos necesarios para definir el ambiente exterior de una instalación no 
son iguales para el invierno que para el verano, por ello se realiza la siguiente división: 
 
? Las condiciones del ambiente exterior para el verano y la refrigeración se 
definen mediante: 
 
• La temperatura seca exterior. 
• La temperatura húmeda exterior. 
• La radiación solar. 
• La temperatura del suelo. 
 
? Las condiciones del ambiente exterior para el invierno y la calefacción se 
definen mediante: 
 
• La temperatura seca exterior. 
• La radiación solar. 
• La temperatura del suelo. 
• La humedad relativa (HR) exterior. 
 
 
2.3.  CLASIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CÁLCULO 
DE CARGAS TÉRMICAS 
 
Para un buen dimensionado de los equipos es necesario estimar la carga térmica máxima de 
los edificios. Dicha carga térmica máxima se puede calcular para las 15:00 h solares del 
mes de julio, en instalaciones de refrigeración y para las instalaciones de calefacción se 
calcula para las 7:00 h solares del mes de enero. 
 
La carga térmica se divide en dos componentes, carga térmica sensible y carga térmica 
latente. Se define carga térmica sensible como todo fenómeno que tiende a modificar la 
temperatura interior del local y carga térmica latente como aquella en la que se modifica la 
cantidad de vapor de agua contenido en el local. 
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 - Cargas térmicas exteriores: 
 
• Cargas térmicas a través de paredes suelos y techos. 
• Cargas térmicas a través de superficies acristaladas. 
• Cargas térmicas debidas a la ventilación. 
• Carga térmica por infiltraciones. 
 





Las cargas térmicas que se calculan para una instalación de calefacción son básicamente las 
mismas, pero para el cálculo de la carga máxima no se consideran los efectos de la 
radiación a través de las superficies acristaladas y las cargas térmicas interiores se 
consideran ganancias y no pérdidas: 
 
 - Cargas térmicas exteriores: 
 
• Cargas térmicas a través de paredes suelos y techos. 
• Cargas térmicas a través de superficies acristaladas. 
• Cargas térmicas debidas a la ventilación. 
• Carga térmica por infiltraciones. 
 
 
2.4.  CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de calefacción hay que tener en cuenta que una 
instalación de calefacción está en funcionamiento entre los meses de noviembre a marzo. 
En dichos meses se hace necesario su uso, al encontrarse el exterior a una temperatura 
mucho más baja que la de confort, establecida por el RITE. 
 
Los cálculos de esta sección sólo hacen referencia a los meses en los que dicha instalación 
está en funcionamiento. 
 
Las habitaciones que se van a calefactar son los cuatro dormitorios de la primera planta y el 
salón-comedor de la planta baja. 
 
Se desea calcular la carga térmica en dichos meses de la forma más desfavorable posible, 
por ello para los cálculos se toman las medias de temperaturas mínimas de cada mes, 
representadas en la siguiente tabla. 
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 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 





2.4.1. CONDICIONES DE DISEÑO 
 
Las condiciones de diseño interiores de confort son las definidas anteriormente, expuestas 
en el RITE. 
 
La temperatura de confort del local es 21 ºC y la humedad relativa es del 50%. 
 
Las condiciones exteriores de diseño de temperatura y humedad relativa para cada mes son 
las siguientes: 
 
MES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
T min. (ºC) 14,4 10,2 8,6 12,2 15,2 
HR (%) 78 71 68 61 57 
 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y tutiempo.net) 
 
 
2.4.2. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE TRANSMISIÓN 
 
El cálculo de las cargas térmicas de transmisión se realiza mediante la siguiente expresión: 
 
TAUQ ∆⋅⋅=  
Donde: 
 
• U es el coeficiente global de transferencia de calor [ 2/ KmW ]. 
• A es el área a través del que se produce el flujo de calor [ 2m ]. 
• T∆  es la diferencia de temperaturas entre el exterior y la de diseño [K]. 
 
Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor se hace uso del Código 
Técnico de la Edificación, en el cual aparecen datos de los coeficientes convectivos y 
conductividades térmicas de los diferentes elementos que conforman las paredes, techo y 
suelo. 
 
El coeficiente global de transferencia de calor se define mediante la siguiente expresión: 
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• inth  es el coeficiente de convección interior [ 2/ KmW ]. 
• ie es el espesor del cerramiento i [m]. 
• iλ es la conductividad térmica del cerramiento i [ KmW / ]. 
• exth  es el coeficiente de convección exterior [ 2/ KmW ]. 
 
Las resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en 
WKm /2 ⋅  son las definidas en el CTE. 
 
 
(Fuente: CTE, Ahorro Energético) 
 
Las resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en WKm /2 ⋅ son las 
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(Fuente: CTE, Ahorro Energético) 
 
 
2.4.2.1. CALCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 
 
A continuación se calcula el coeficiente global para los diferentes cerramientos de la cada 




Para las paredes se realiza una separación, entre las paredes en contacto con el exterior y las 
que están en contacto con el interior, ya que tienen diferentes resistencias superficiales, 
dicha división es la siguiente: 
 
? En contacto con el exterior: 
 
Como se trata de las fachadas, se tienen cerramientos verticales en contacto con el exterior, 
por tanto los coeficientes convectivos son: 
 





• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/04.01 2 ⋅= . 
 
La composición de la estructura de las fachadas es la misma, tanto para el caso de las 
paredes en contacto con el interior, como para las paredes en contacto con el exterior, ya 
que están construidas con los mismos materiales. 
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0.02 0.1 0.05 0.1 0.02 0.02 




0.014 0.132 1.515 0.241 0.014 0.067 
 
 
El coeficiente global de transferencia de calor de las paredes en contacto con el exterior 




1 KmWU =++=  
 
 
? En contacto con el interior: 
 
Los coeficientes convectivos  que se toman son para cerramientos verticales y en contacto 
con particiones interiores, su valor es el siguiente: 
 





• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/13.01 2 ⋅= . 
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0.02 0.1 0.05 0.1 0.02 0.02 




0.014 0.132 1.515 0.241 0.014 0.067 
 
 
El coeficiente global de transferencia de calor para las paredes en contacto con el interior 









Como se trata de los techos entre plantas se tienen cerramientos horizontales con 
transferencia hacia particiones interiores, por tanto los coeficientes convectivos son: 
 





• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/10.01 2 ⋅= . 
 
En la siguiente tabla se representa la composición del techo y las conductividades de las 
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Espesor (m) 0.05 0.05 0.2 0.1 
)/( mKWλ  0.21 0.114 0.15 0.17 
e/ )/( 2 WKmλ  0.238 0.438 1.333 0.588 
 
 









Como se trata del suelo se tienen cerramientos horizontales con transferencia hacia 
particiones interiores, por tanto los coeficientes convectivos son: 
 
• Para el aire interior tiene un valor de WKmh /17.0 2int ⋅= . 
 
• Para el aire exterior tiene un valor de WKmhext /17.0 2 ⋅= . 
 
La composición del suelo es la misma que la del techo, en la siguiente tabla se representa la 












Espesor (m) 0.05 0.05 0.2 0.1 
)/( mKWλ  0.21 0.114 0.15 0.17 
e/ )/( 2 WKmλ  0.238 0.438 1.333 0.588 
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2.4.2.1.4.  PUERTAS 
 
? En contacto con el exterior: 
 
Todas las puertas en contacto con el exterior están fabricadas con el mismo material, 
madera y tienen el mismo espesor, es por ello, que todas tienen el mismo coeficiente de 
transferencia de calor: 
 
2/5.3 KmWU =  
 
? En contacto con el interior: 
 
Todas las puertas interiores son de madera, por tanto su coeficiente global de transferencia 
de calor es el siguiente: 
 
2/2 KmWU =  
 
 
2.4.2.1.5.  VENTANAS 
 
Todas las ventanas de cada una de las viviendas son iguales, de carpintería metálica y doble 
acristalamiento, su coeficiente global de transferencia de calor es el siguiente: 
 
2/3 KmWU =  
 
Para el apartado del cálculo de cargas térmicas para una instalación de calefacción no se ha 
tenido en cuenta la radiación a través de superficies acristaladas. Como se ha explicado 
anteriormente, dicha radiación no se contabiliza porque el estudio se realiza para las 
condiciones más desfavorables de diseño. 
 
 
2.4.2.1.6.  CARGAS TÉRMICAS DEBIDAS A LA VENTILACIÓN 
 
En todas las viviendas existe ventilación para renovar el aire interior. La carga térmica de 
renovación del aire se calcula como la cantidad de aire necesaria para que el aire 
procedente del exterior alcance la temperatura del interior del local. 
 
La carga térmica de ventilación está formada por dos componentes, una sensible, función 
de la temperatura; y otra latente función de la humedad. 
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? Para la carga térmica sensible: 
 




• nventilacióV  es el caudal de ventilación [ s/m3 ]. 
• ρ  es la densidad del aire y tiene un valor de 1.18 3Kg/m . 
• Cp  es el calor específico del aire y tiene un valor de KgKJ /1004 . 
• extT  es la temperatura exterior de cada mes [K]. 
• intT es la temperatura interior de confort [K]. 
 
? Para la carga térmica latente: 
 




• nventilacióV  es el caudal de ventilación [ s/m3 ]. 
• ρ  es la densidad del aire y tiene un valor de 1.18 3Kg/m . 
• h  es la entalpía de cada mes [ kg/J ]. 
• extW  es la humedad relativa exterior de cada mes. 
• intW es la humedad relativa interior de confort. 
 
Los criterios de ventilación se indican en la norma UNE-CEN/TR 14788 y en el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Los caudales mínimos de ventilación exigidos son los expuestos en el CTE en la sección 
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Figura 9: Volúmenes de ventilación 
 
Por tanto, para el caso de estas viviendas, el caudal mínimo es de 23 l/ s por cada ocupante. 
Hay que tener en cuenta que no todos los ocupantes permanecen en la vivienda todo el 
tiempo, es por ello, que a este caudal de ventilación hay que multiplicarlo por un factor de 
simultaneidad, igual a 0.75, tal y como se indica en los apuntes de Mercedes Vegas para la 
asignatura de Calor y Frío. 
 






El cálculo de la carga térmica sensible de ventilación se realiza solo en aquellos meses en 
los que se hace uso de la calefacción, en la siguiente tabla se refleja la carga térmica 
sensible de ventilación para cada mes: 
 
MES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Tª ext (ºC) 14,4 10,2 8,6 12,2 15,2 
Tª int (ºC) 21 21 21 21 21 
T∆ (K) 6,6 10,8 12,4 8,8 5,8 
sensibleventQ _ (W) 809,29 1324,29 1520,49 1079,06 711,19 
 
 
Para el cálculo de la carga térmica latente de ventilación es necesario el uso del diagrama 
psicométrico para poder calcular las entalpías en función de HR y de la temperatura de cada 
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MES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Tª ext (ºC) 14,4 10,2 8,6 12,2 15,2 
HR (%) 78 71 68 61 57 
h(KJ/Kg) 32 24 20 26 31 
 
 
La carga térmica latente de ventilación en función de la entalpía y de la diferencia de  
humedad relativa, ente el exterior y el interior del edificio, queda: 
 
)(122,0 intWWhKgQ extnventilació −⋅⋅=  
 
Teniendo en cuenta que la temperatura de confort en el local es 21 ºC y que la humedad 
relativa es 50 %, se tienen las siguientes cargas térmicas latentes de ventilación para los 
meses en los cuales se usa la calefacción: 
 
MES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
HR ext (%) 78 71 68 61 57 
HR int (%) 50 50 50 50 50 
intWWext −  0,22 0,3 0,28 0,21 0,18 
h(KJ/Kg) 32 24 20 26 31 
latenteventQ _ (W) 858,88 878,40 683,20 666,12 680,76 
 
 
Posteriormente se calcula la carga térmica total, latente más sensible, de ventilación para 
los meses noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 
 
sensibleventQ _ (W) 809,29 1324,29 1520,49 1079,06 711,19 
latenteventQ _ (W) 858,88 878,40 683,20 666,12 680,76 
ventQ (W) 1668,17 2202,69 2203,69 1745,17 1391,96 
 
 
2.4.2.1.7. CARGA  TÉRMICA  POR INFILTRACIONES 
 
El cálculo de infiltraciones se realiza de manera similar al de ventilación. 
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• Para la carga térmica sensible: 
 
)( intinfinf TTCpVQ ext −⋅⋅⋅= ρ  
 
• Para la carga térmica latente: 
 
)( intWWhVQ extnventilaciónventilació −⋅⋅⋅= ρ  
 
Pero hay que tener en cuenta lo difícil que es estimar el caudal de las infiltraciones. Es por 
ello que su cálculo se realiza mediante un porcentaje de la carga térmica total. En este caso 




2.4.2.2. CALCULO TOTAL DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN 
 
Las viviendas se dividen en 6 tipos para el cálculo de la carga térmica de cada una de ellas. 
Dicha división se realiza en función de la orientación de la vivienda y de los cerramientos 
exteriores o interiores de los que conste.  
 
En la siguiente figura se representan las 28 viviendas en función de dicha clasificación. 
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Los 6 tipos de viviendas son los siguientes: 
 
1. Los edificios en color amarillo (3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23 y 25) son del tipo 
interior y orientación sur. 
 
2. Los edificios en color rosa (4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24 y 26) son del tipo 
interior y orientación norte. 
 
3. Los edificios en color azul marino (1 y 15) son del tipo exterior este y 
orientación sur. 
 
4. Los edificios en color azul celeste (13 y 27) son del tipo exterior oeste y 
orientación sur. 
 
5. Los edificios en color naranja (14 y 28) son del tipo exterior oeste y orientación 
norte. 
 




2.4.2.2.1. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 
EDIFICIOS TIPO 1 
 






 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 6,6 211,46 
Puertas 12,8 3,5 6,6 295,68 
Paredes Int. 128,65 0,45 3,3 189,34 
Paredes Ext. 26,28 0,46 6,6 80,65 
Suelo 21,15 0,34 3,3 23,80 
Techo 42,94 0,36 3,3 50,72 
Infiltraciones --- --- --- 125,99 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 10,8 346,03 
Puertas 12,8 3,5 10,8 483,84 
Paredes Int. 128,65 0,45 5,4 309,840 
Paredes Ext. 26,28 0,46 10,8 131,97 
Suelo 21,15 0,34 5,4 38,94 
Techo 42,94 0,36 5,4 83,01 
Infiltraciones --- --- --- 179,81 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 12,4 397,29 
Puertas 12,8 3,5 12,4 555,52 
Paredes Int. 128,65 0,45 6,2 355,74 
Paredes Ext. 26,28 0,46 12,4 151,53 
Suelo 21,15 0,34 6,2 44,71 
Techo 42,94 0,36 6,2 95,30 
Infiltraciones --- --- --- 190,19 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 8,8 281,95 
Puertas 12,8 3,5 8,8 394,24 
Paredes Int. 128,65 0,45 4,4 252,46 
Paredes Ext. 26,28 0,46 8,8 107,53 
Suelo 21,15 0,34 4,4 31,73 
Techo 42,94 0,36 4,4 67,63 
Infiltraciones --- --- --- 144,03 







DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 












 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 5,8 185,83 
Puertas 12,8 3,5 5,8 259,84 
Paredes Int. 128,65 0,45 2,9 166,39 
Paredes Ext. 26,28 0,46 5,8 70,87 
Suelo 21,15 0,34 2,9 20,91 
Techo 42,94 0,36 2,9 44,58 
Infiltraciones --- --- --- 107,01 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 1 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
 
Noviembre 2645,83 W 
Diciembre 3776,16 W 
Enero 3993,99 W 
Febrero 3024,77 W 
Marzo 2247,41 W 
 
 
2.4.2.2.2. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 6,6 211,46 
Puertas 12,85 3,5 6,6 296,83 
Paredes Int. 127 0,45 3,3 187,30 
Paredes Ext. 32,155 0,46 6,6 98,68 
Suelo 28,058 0,34 3,3 31,57 
Techo 38,042 0,36 3,3 44,94 
Infiltraciones --- --- --- 43,54 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 10,8 346,03 
Puertas 12,85 3,5 10,8 485,73 
Paredes Int. 127 0,45 5,4 306,49 
Paredes Ext. 32,155 0,46 10,8 161,48 
Suelo 28,058 0,34 5,4 51,66 
Techo 38,042 0,36 5,4 73,54 
Infiltraciones --- --- --- 71,24 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 12,4 397,29 
Puertas 12,85 3,5 12,4 557,69 
Paredes Int. 127 0,45 6,2 351,89 
Paredes Ext. 32,155 0,46 12,4 185,40 
Suelo 28,058 0,34 6,2 59,32 
Techo 38,042 0,36 6,2 84,43 
Infiltraciones --- --- --- 81,80 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 8,8 281,95 
Puertas 12,85 3,5 8,8 395,78 
Paredes Int. 127 0,45 4,4 249,73 
Paredes Ext. 32,155 0,46 8,8 131,57 
Suelo 28,058 0,34 4,4 42,09 
Techo 38,042 0,36 4,4 59,92 
Infiltraciones --- --- --- 58,05 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 5,8 185,83 
Puertas 12,85 3,5 5,8 260,85 
Paredes Int. 127 0,45 2,9 164,59 
Paredes Ext. 32,155 0,46 5,8 86,72 
Suelo 28,058 0,34 2,9 27,74 
Techo 38,042 0,36 2,9 39,49 
Infiltraciones --- --- --- 38,26 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 2 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
 
Noviembre 2582,51 W 
Diciembre 3698,88 W 
Enero 3921,53 W 
Febrero 2964,29 W 




2.4.2.2.3. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 11,56 3 6,6 228,88 
Puertas 14,04 3,5 6,6 324,32 
Paredes Int. 93 0,45 3,3 136,90 
Paredes Ext. 59,44 0,46 6,6 182,42 
Suelo 27,54 0,34 3,3 30,99 
Techo 26,66 0,36 3,3 31,49 
Infiltraciones --- --- --- 46,75 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 11,56 3 10,8 374,54 
Puertas 14,04 3,5 10,8 530,71 
Paredes Int. 93 0,45 5,4 224,02 
Paredes Ext. 59,44 0,46 10,8 298,50 
Suelo 27,54 0,34 5,4 50,71 
Techo 26,66 0,36 5,4 51,53 
Infiltraciones --- --- --- 76,50 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 11,56 3 12,4 430,03 
Puertas 14,04 3,5 12,4 609,33 
Paredes Int. 93 0,45 6,2 257,21 
Paredes Ext. 59,44 0,46 12,4 342,73 
Suelo 27,54 0,34 6,2 58,22 
Techo 26,66 0,36 6,2 59,17 
Infiltraciones --- --- --- 87,83 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 11,56 3 8,8 305,18 
Puertas 14,04 3,5 8,8 432,43 
Paredes Int. 93 0,45 4,4 182,53 
Paredes Ext. 59,44 0,46 8,8 243,22 
Suelo 27,54 0,34 4,4 41,32 
Techo 26,66 0,36 4,4 41,99 
Infiltraciones --- --- --- 62,33 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 11,56 3 5,8 201,14 
Puertas 14,04 3,5 5,8 285,01 
Paredes Int. 93 0,45 2,9 120,30 
Paredes Ext. 59,44 0,46 5,8 160,30 
Suelo 27,54 0,34 2,9 27,23 
Techo 26,66 0,36 2,9 27,67 
Infiltraciones --- --- --- 41,08 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 3 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
Noviembre 2904,63 W 
Diciembre 4225,99 W 
Enero 4526,74 W 
Febrero 3393,79 W 




2.4.2.2.4. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 6,6 211,46 
Puertas 14,04 3,5 6,6 324,32 
Paredes Int. 111 0,45 3,3 162,92 
Paredes Ext. 48,33 0,46 6,6 148,32 
Suelo 37,05 0,34 3,3 41,69 
Techo 26,915 0,36 3,3 31,79 
Infiltraciones --- --- --- 46,02 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 10,8 346,03 
Puertas 14,04 3,5 10,8 530,71 
Paredes Int. 111 0,45 5,4 266,60 
Paredes Ext. 48,33 0,46 10,8 242,71 
Suelo 37,05 0,34 5,4 68,22 
Techo 26,915 0,36 5,4 52,03 
Infiltraciones --- --- --- 75,31 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 12,4 397,29 
Puertas 14,04 3,5 12,4 609,33 
Paredes Int. 111 0,45 6,2 306,10 
Paredes Ext. 48,33 0,46 12,4 278,67 
Suelo 37,05 0,34 6,2 78,33 
Techo 26,915 0,36 6,2 59,74 
Infiltraciones --- --- --- 86,47 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 8,8 281,95 
Puertas 14,04 3,5 8,8 432,43 
Paredes Int. 111 0,45 4,4 217,23 
Paredes Ext. 48,33 0,46 8,8 197,76 
Suelo 37,05 0,34 4,4 55,58 
Techo 26,915 0,36 4,4 42,39 
Infiltraciones --- --- --- 61,36 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 5,8 185,83 
Puertas 14,04 3,5 5,8 285,01 
Paredes Int. 111 0,45 2,9 143,17 
Paredes Ext. 48,33 0,46 5,8 130,34 
Suelo 37,05 0,34 2,9 36,63 
Techo 26,915 0,36 2,9 27,94 
Infiltraciones --- --- --- 40,44 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 4 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
Noviembre 2649,94 W 
Diciembre 3809,23 W 
Enero 4048,23 W 
Febrero 3054,20 W 
Marzo 2254,72 W 
 
 
2.4.2.2.5. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 6,6 211,46 
Puertas 14,04 3,5 6,6 324,32 
Paredes Int. 98 0,45 3,3 144,17 
Paredes Ext. 62,36 0,46 6,6 191,38 
Suelo 28,058 0,34 3,3 31,57 
Techo 39,24 0,36 3,3 46,35 
Ventilación --- --- --- 47,46 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 10,8 346,03 
Puertas 14,04 3,5 10,8 530,71 
Paredes Int. 98 0,45 5,4 235,92 
Paredes Ext. 62,36 0,46 10,8 313,17 
Suelo 28,058 0,34 5,4 51,66 
Techo 39,24 0,36 5,4 75,85 
Infiltraciones --- --- --- 77,66 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 12,4 397,29 
Puertas 14,04 3,5 12,4 609,33 
Paredes Int. 98 0,45 6,2 270,87 
Paredes Ext. 62,36 0,46 12,4 359,56 
Suelo 28,058 0,34 6,2 59,32 
Techo 39,24 0,36 6,2 87,09 
Infiltraciones --- --- --- 89,17 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 8,8 281,95 
Puertas 14,04 3,5 8,8 432,43 
Paredes Int. 98 0,45 4,4 192,23 
Paredes Ext. 62,36 0,46 8,8 255,17 
Suelo 28,058 0,34 4,4 42,09 
Techo 39,24 0,36 4,4 61,81 
Infiltraciones --- --- --- 63,28 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 5,8 185,83 
Puertas 14,04 3,5 5,8 285,01 
Paredes Int. 98 0,45 2,9 126,70 
Paredes Ext. 62,36 0,46 5,8 168,18 
Suelo 28,058 0,34 2,9 27,74 
Techo 39,24 0,36 2,9 40,73 
Infiltraciones --- --- --- 41,71 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 5 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
 
Noviembre 2634,72 W 
Diciembre 3784,33 W 
Enero 4019,64 W 
Febrero 3033,91 W 




2.4.2.2.6. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 6,6 211,46 
Puertas 12,85 3,5 6,6 296,83 
Paredes Int. 98 0,45 3,3 143,82 
Paredes Ext. 61 0,46 6,6 186,74 
Suelo 28,058 0,34 3,3 31,57 
Techo 39,24 0,36 3,3 46,35 
Infiltraciones --- --- --- 45,84 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 10,8 346,03 
Puertas 12,85 3,5 10,8 485,73 
Paredes Int. 98 0,45 5,4 235,34 
Paredes Ext. 61 0,46 10,8 305,58 
Suelo 28,058 0,34 5,4 51,66 
Techo 39,24 0,36 5,4 75,85 
Infiltraciones --- --- --- 75,01 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 12,4 397,29 
Puertas 12,85 3,5 12,4 557,69 
Paredes Int. 98 0,45 6,2 270,21 
Paredes Ext. 61 0,46 12,4 350,86 
Suelo 28,058 0,34 6,2 59,32 
Techo 39,24 0,36 6,2 87,09 
Infiltraciones --- --- --- 86,12 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 10,68 3 8,8 281,95 
Puertas 12,85 3,5 8,8 395,78 
Paredes Int. 98 0,45 4,4 191,76 
Paredes Ext. 61 0,46 8,8 248,99 
Suelo 28,058 0,34 4,4 42,09 
Techo 39,24 0,36 4,4 61,81 
Infiltraciones --- --- --- 61,12 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  5,8 Q (W) 
Ventanas 10,68 3 5,8 185,83 
Puertas 12,85 3,5 2,9 260,85 
Paredes Int. 98 0,45 5,8 126,39 
Paredes Ext. 61 0,46 2,9 164,11 
Suelo 28,058 0,34 2,9 27,74 
Techo 39,24 0,36 5,8 40,73 
Infiltraciones --- --- --- 40,28 
Ventilación --- --- --- 1391,95 
 
 
Las cargas térmicas mensuales para la calefacción de una vivienda tipo 6 son las 
representadas en la siguiente tabla. 
 
 
Noviembre 2664,91 W 
Diciembre 3833,73 W 
Enero 4076,35 W  
Febrero 3074,16 W 
Marzo 2267,88 W 
 
 
2.4.2.2.7. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS GLOGALES DE CALEFACCIÓN  
 
Por tanto, con los datos anteriores, es posible calcular la carga térmica total de las 28 
viviendas de demanda mensual de calefacción. Los datos que se obtienen son los 
representados en la siguiente tabla: 
 
Noviembre 73991,96 W 
Diciembre 106057,11 W 
Enero 112497,27 W 
Febrero 85002,92 W 
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2.5. CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN 
 
 
2.5.1. CONDICIONES DE DISEÑO 
 
Las condiciones de diseño interiores de confort son las definidas anteriormente, expuestas 
en el RITE. 
 
Para el caso de climatización en verano se tiene una temperatura de confort igual a 24 ºC y 
una humedad relativa del interior del local del 55 %. 
 
Los meses, que en media, tienen temperaturas más elevadas son junio, julio, agosto y 
septiembre, es por ello, que se decide que la instalación de climatización se utiliza en esta 
época. Los cálculos de las cargas térmicas de climatización se realizan sólo en los meses 
seleccionados. 
 
La instalación de climatización climatiza el salón- comedor de la planta baja y la habitación 
principal de la primera planta. 
 
Para las condiciones exteriores de diseño se toman las temperaturas máximas de cada mes, 
de esta forma el calculo se realiza para el caso más desfavorable. Los valores de 
temperatura máxima y de humedad relativa son los representados en la siguiente tabla. 
 
MES Junio  Julio Agosto Septiembre 
T máx. (ºC) 32,6 34,9 36,6 31,4 
HR (%) 48 42 42 50 
 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 
 
 
2.5.2.  CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
El cálculo de las cargas térmicas de transmisión se realiza de igual manera que para el caso 
de la calefacción, mediante la siguiente expresión: 
 




• U es el coeficiente global de transferencia de calor [ 2W/Km ]. 
• A es el área a través del que se produce el fluido de calor [ 2m ]. 
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• T∆  es la diferencia de temperatura entre la exterior y la de diseño [K]. 
 
 
Para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor se hace uso del CTE, en el 
cual aparecen datos de los coeficientes convectivos y conductividades térmicas de los 
diferentes elementos. 
 


















• inth  es el coeficiente de convección interior [ 2W/Km ]. 
• ie es el espesor del cerramiento i [m]. 
• iλ es la conductividad térmica del cerramiento i [ W/Km ]. 
• exth  es el coeficiente de convección exterior [ 2W/Km ]. 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas en verano se ha de tener en cuenta tanto la radiación 
solar exterior a través de las superficies acristaladas, como cargas térmicas internas. 
 
 
2.5.2.1. CALCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR 
 






? En contacto con el exterior: 
 
Como se trata de las fachadas, se tienen cerramientos verticales en contacto con el exterior, 
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• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/04.01 2 ⋅= . 
 
La composición de la estructura de las fachadas es la misma que la de las paredes en 
contacto con el exterior para el caso de estas viviendas ya que están construidas con los 
















Espesor (m) 0.02 0.1 0.05 0.1 0.02 0.02 




0.014 0.132 1.515 0.241 0.014 0.067 
 
 




1 KmWU =++=  
 
 
? En contacto con el interior: 
 
Los coeficientes convectivos serán para cerramientos verticales y en contacto con 
particiones interiores: 
 





• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/13.01 2 ⋅= . 
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0.02 0.1 0.05 0.1 0.02 0.02 




0.014 0.132 1.515 0.241 0.014 0.067 
 
 









Como se trata de los techos se tienen cerramientos horizontales con transferencia hacia 
particiones interiores, por tanto los coeficientes convectivos son: 
 





• Para el aire exterior tiene un valor de WKm
hext
/10.01 2 ⋅= . 
 












Espesor (m) 0.05 0.05 0.2 0.1 
)/( mKWλ  0.21 0.114 0.15 0.17 
e/ )/( 2 WKmλ  0.238 0.438 1.333 0.588 
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1 KmWU =++=  
2.5.2.1.3. SUELO 
 
Como se trata de los suelos se tienen cerramientos horizontales con transferencia hacia 
particiones interiores, por tanto los coeficientes convectivos son: 
 
• Para el aire interior tiene un valor de WKmh /17.0 2int ⋅= . 
 
• Para el aire exterior tiene un valor de WKmhext /17.0 2 ⋅= . 
 












Espesor (m) 0.05 0.05 0.2 0.1 
)/( mKWλ  0.21 0.114 0.15 0.17 
e/ )/( 2 WKmλ  0.238 0.438 1.333 0.588 
 
 









? En contacto con el exterior: 
 
Todas las puertas en contacto con el exterior están fabricadas con el mismo material, 
madera y el mismo espesor, es por ello que todas tendrán el mismo coeficiente de 
transferencia de calor: 
 
2/5.3 KmWU =  
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Todas las puertas interiores son de madera, por tanto su coeficiente global de transferencia 
de calor es el siguiente: 
 





Las ventanas de cada vivienda son iguales, de carpintería metálica y doble acristalamiento, 
su coeficiente global de transferencia de calor es el siguiente: 
 
2/3 KmWU =  
 
En el caso del cálculo de cargas térmicas para climatización se tiene en cuenta la radiación 
a través de superficies acristaladas, mediante la siguiente expresión: 
 




• TI  es la radiación incidente por metro cuadrado, en función de la orientación 
[ 2W/m ]. 
• cristalA  es la superficie acristalada [ 2m ]. 
• ϕ  es un factor que tiene en cuenta el efecto de persianas, cortinas, etc. []. 
 
La radiación solar incidente en las superficies acristaladas, en función de su orientación es 
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Figura 11: Valores de radiación 
 
(Fuente: Apuntes Calor y Frío) 
 
Estos valores deben corregirse si se trata de otro tipo de vidrio diferente al vidrio simple (4 
mm de espesor) o por efecto de materiales adicionales como persianas exteriores o 
interiores, cortinas, etc. Para tener en cuenta estos efectos, se utilizan coeficientes. Algunos 
valores para estos accesorios son: 
 
 
Figura 12: Factores de corrección 
 
(Fuente: Apuntes Calor y Frío) 
 
 
También hay que tener en cuenta el efecto de absorción de parte de la radiación transmitida 
a través del vidrio por los suelos, paredes muebles, etc. existentes en el local, que elevarán 
su temperatura y posteriormente devolverán parte de la energía absorbida por convección al 
aire siendo este proceso no instantáneo (inercia térmica). La carga térmica de refrigeración 
instantánea teniendo en cuenta este efecto se representa a continuación. 
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Figura 13: Cargas a través de vidrio 
 
(Fuente: Apuntes Calor y Frío) 
 
 
Se observa claramente el efecto del amortiguamiento (desplazamiento del máximo en el 
tiempo y disminución del valor máximo). En este caso se ha considerado un pavimento no 
revestido. Si hubiera una moqueta o un elemento similar habría que considerarlo, 
teniéndose un efecto de almacenamiento más acusado. 
 
 
2.5.2.1.6. CARGAS TÉRMICAS DEBIDAS A LA VENTILACIÓN 
 
Debidas a la ventilación para renovar el aire interior. La carga térmica de renovación del 
aire se calcula como la cantidad de aire necesaria para que el aire procedente del exterior 
alcance la temperatura del interior. 
 
La carga térmica de ventilación está formada por dos componentes, una sensible, función 
de la temperatura; y otra latente función de la humedad. 
 
Las expresiones de ambas cargas térmicas es la siguiente: 
 
• Para la carga térmica sensible: 
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• Para la carga térmica latente: 
 
)( intWWhVQ extnventilaciónventilació −⋅⋅⋅= ρ  
 
Por tanto la carga térmica sensible de ventilación en función de la temperatura queda: 
 
KWTTTTKgKJpersperssmQ extextnventilació /)(62.122)(/1004 Kg/m 1.186/023.0 intint
33 −⋅=−⋅⋅⋅⋅⋅=  
 
El cálculo de la carga térmica sensible de ventilación se realiza sólo en aquellos meses en 
los que se hace uso de la climatización. 
 
Las temperaturas que se toman para este cálculo son la media de las temperaturas máximas 
de cada mes. 
 
En la siguiente tabla se refleja la carga térmica para cada mes: 
 
MES Junio Julio Agosto Septiembre 
Tª ext (ºC) 32,6 34,9 36,6 31,4 
Tª int (ºC) 24 24 24 24 
T∆ (K) 8,6 10,9 12,6 7,4 
sensibleventQ _ (W) 1054,53 1336,55 1545,012 907,38 
 
 
Para el cálculo de la carga térmica latente de ventilación es necesario el uso del diagrama 
psicométrico para poder calcular las entalpías en función de HR y de la temperatura de cada 
mes, los datos bajo los cuales se realiza el proyecto son los reflejados en la siguiente tabla. 
 
MES Junio Julio Agosto Septiembre 
Tª 32,6 34,9 36,6 31,4 
HR (%) 48 42 42 50 
h(KJ/Kg) 69 72 78 69 
 
 
Teniendo en cuenta que la temperatura de confort en el local es 24 ºC y que la humedad 
relativa es 55 %, si tienen las siguientes cargas térmicas latentes de ventilación para cada 
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MES Junio Julio Agosto Septiembre 
HR ext (%) 48 42 42 50 
HR int (%) 55 55 55 55 
intWWext −  0,07 0,13 0,13 0,05 
h(J/Kg) 69000 72000 78000 69000 
latenteventQ _ (W) 589,26 1141,92 1237,08 420,90 
 
 
Posteriormente se calcula térmica la carga total, latente más sensible, de ventilación para 
los meses junio julio, agosto y septiembre. 
 
sensibleventQ _ (W) 1054,53 1336,55 1545,01 907,38 
latenteventQ _ (W) 589,26 1141,92 1237,08 420,9 
ventQ (W) 1643,79 2478,47 2782,09 1328,28 
 
 
2.5.2.1.7. CARGA TÉRMICA POR INFILTRACIONES 
 
El cálculo de infiltraciones se realiza de manera similar al de ventilación. 
 
Se divide en dos componentes, latente y sensible y sus expresiones son loas siguientes: 
 
• Para la carga térmica sensible: 
)( intinfinf TTCpVQ ext −⋅⋅⋅= ρ  
 
• Para la carga térmica latente: 
 
)( intWWhVQ extnventilaciónventilació −⋅⋅⋅= ρ  
 
Pero hay que tener en cuenta lo difícil que es estimar el caudal de las infiltraciones. Es por 
ello que su cálculo se realiza mediante un porcentaje de la carga térmica total. En este caso 




2.5.2.1.8. CARGAS TÉRMICAS INTERIORES 
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Las cargas térmicas debidas a los ocupantes tienen tanto componente latente como sensible, 
son las siguientes: 
 
• Carga térmica sensible: 
personaWQ ocupsen /70_ =  
 
• Carga térmica latente: 
personaWQ ocuplat /60_ =  
 
Hay que tener en cuenta un factor de simultaneidad de los ocupantes, ya que no están todas 
las personas siempre dentro de cada chalet, dicho factor de simultaneidad tiene un valor de 
0.75. 
 
Las cargas térmicas debidas a los ocupantes de calculan de la siguiente forma: 
 
viviendaWpersonasQQQ ocuplatocupsenocup /58575.0)( __ =⋅⋅+=  
 
Las cargas térmicas debidas a la iluminación tienen en cuenta el calor desprendido por las 
luces, tiene solo componente sensible, se puede tomar un valor aproximado de: 
 
2
min /20 mWQ aciónilu =  
 
 
2.5.2.2. CALCULO TOTAL DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN 
 
Para el cálculo de cargas de las viviendas se realiza la misma separación que en el caso de 
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2.5.2.2.1. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5 3 8,6 139,32 
Puertas 6,32 3,5 8,6 190,23 
Paredes Int. 61,52 0,45 4,3 117,98 
Paredes Ext. 12,6 0,46 8,6 50,38 
Suelo 21,15 0,34 4,3 31,01 
Techo 21,15 0,36 4,3 32,55 
Infiltraciones --- --- --- 110,26 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5 3 10,9 176,58 
Puertas 6,32 3,5 10,9 241,10 
Paredes Int. 61,52 0,45 5,45 149,53 
Paredes Ext. 12,6 0,46 10,9 63,86 
Suelo 21,15 0,34 5,45 39,30 
Techo 21,15 0,36 5,45 41,26 
Infiltraciones --- --- --- 159,50 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5 3 12,6 204,12 
Puertas 6,32 3,5 12,6 278,71 
Paredes Int. 61,52 0,45 6,3 172,85 
Paredes Ext. 12,6 0,46 12,6 73,82 
Suelo 21,15 0,34 6,3 45,43 
Techo 21,15 0,36 6,3 47,70 
Infiltraciones --- --- --- 180,23 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5 3 7,4 119,88 
Puertas 6,32 3,5 7,4 163,68 
Paredes Int. 61,52 0,45 3,7 101,52 
Paredes Ext. 12,6 0,46 7,4 43,35 
Suelo 21,15 0,34 3,7 26,68 
Techo 21,15 0,36 3,7 28,01 
Infiltraciones --- --- --- 90,57 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 423 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 1 son las 
siguientes. 
 
Junio 4295,54 W 
Julio 5329,64 W 
Agosto 5764,98 W 
Septiembre 3882,00 W 
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2.5.2.2.2. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 8,6 159,96 
Puertas 6,32 3,5 8,6 190,23 
Paredes Int. 63 0,45 4,3 121,21 
Paredes Ext. 13,85 0,46 8,6 55,38 
Suelo 28,058 0,34 4,3 41,14 
Techo 28,058 0,36 4,3 43,19 
Infiltraciones --- --- --- 112,74 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 10,9 202,74 
Puertas 6,32 3,5 10,9 241,10 
Paredes Int. 63 0,45 5,45 153,63 
Paredes Ext. 13,85 0,46 10,9 70,19 
Suelo 28,058 0,34 5,45 52,14 
Techo 28,058 0,36 5,45 54,74 
Infiltraciones --- --- --- 162,65 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 









DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 












 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 12,6 234,36 
Puertas 6,32 3,5 12,6 278,71 
Paredes Int. 63 0,45 6,3 177,59 
Paredes Ext. 13,85 0,46 12,6 81,14 
Suelo 28,058 0,34 6,3 60,27 
Techo 28,058 0,36 6,3 63,28 
Infiltraciones --- --- --- 183,87 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 7,4 137,64 
Puertas 6,32 3,5 7,4 163,68 
Paredes Int. 63 0,45 3,7 104,30 
Paredes Ext. 13,85 0,46 7,4 47,65 
Suelo 28,058 0,34 3,7 35,40 
Techo 28,058 0,36 3,7 37,16 
Infiltraciones --- --- --- 92,70 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 561,16 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 2 son las 
siguientes. 
 
Junio 4629,82 W 
Julio 5677,86 W 
Agosto 6123,50 W 
Septiembre 4209,01 W 
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2.5.2.2.3. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,225 3 8,6 160,60 
Puertas 6,32 3,5 8,6 190,23 
Paredes Int. 27 0,45 4,3 50,84 
Paredes Ext. 35,41 0,46 8,6 141,60 
Suelo 21,54 0,34 4,3 31,58 
Techo 21,54 0,36 4,3 33,15 
Infiltraciones --- --- --- 112,59 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1120,5 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,225 3 10,9 203,55 
Puertas 6,32 3,5 10,9 241,10 
Paredes Int. 27 0,45 5,45 64,43 
Paredes Ext. 35,41 0,46 10,9 179,47 
Suelo 21,54 0,34 5,45 40,03 
Techo 21,54 0,36 5,45 42,02 
Infiltraciones --- --- --- 162,45 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1120,5 
Ocupantes --- --- --- 585 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,225 3 12,6 235,30 
Puertas 6,32 3,5 12,6 278,71 
Paredes Int. 27 0,45 6,3 74,48 
Paredes Ext. 35,41 0,46 12,6 207,46 
Suelo 21,54 0,34 6,3 46,27 
Techo 21,54 0,36 6,3 48,58 
Infiltraciones --- --- --- 183,64 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1120,5 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,225 3 7,4 138,19 
Puertas 6,32 3,5 7,4 163,68 
Paredes Int. 27 0,45 3,7 43,74 
Paredes Ext. 35,41 0,46 7,4 121,84 
Suelo 21,54 0,34 3,7 27,17 
Techo 21,54 0,36 3,7 28,53 
Infiltraciones --- --- --- 92,57 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1120,5 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 430,8 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 3 son las 
siguientes. 
 
Junio 4500,70 W 
Julio 5547,87 W 
Agosto 5992,86 W 
Septiembre 4080,34 W 
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2.5.2.2.4. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5,4 3 8,6 139,32 
Puertas 6,32 3,5 8,6 190,23 
Paredes Int. 68 0,45 4,3 130,41 
Paredes Ext. 12,78 0,46 8,6 51,10 
Suelo 26,05 0,34 4,3 38,19 
Techo 26,05 0,36 4,3 40,10 
Infiltraciones --- --- --- 111,65 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5,4 3 10,9 176,58 
Puertas 6,32 3,5 10,9 241,10 
Paredes Int. 68 0,45 5,45 165,28 
Paredes Ext. 12,78 0,46 10,9 64,77 
Suelo 26,05 0,34 5,45 48,41 
Techo 26,05 0,36 5,45 50,82 
Infiltraciones --- --- --- 161,27 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5,4 3 12,6 204,12 
Puertas 6,32 3,5 12,6 278,71 
Paredes Int. 68 0,45 6,3 191,06 
Paredes Ext. 12,78 0,46 12,6 74,87 
Suelo 26,05 0,34 6,3 55,96 
Techo 26,05 0,36 6,3 58,75 
Infiltraciones --- --- --- 182,27 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 5,4 3 7,4 119,88 
Puertas 6,32 3,5 7,4 163,68 
Paredes Int. 68 0,45 3,7 112,21 
Paredes Ext. 12,78 0,46 7,4 43,97 
Suelo 26,05 0,34 3,7 32,86 
Techo 26,05 0,36 3,7 34,50 
Infiltraciones --- --- --- 91,77 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 972 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 521 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 5 son las 
siguientes. 
 
Junio 4422,81 W 
Julio 4879,74 W 
Agosto 5320,86 W 
Septiembre 3420,18 W 
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2.5.2.2.5. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 8,6 159,96 
Puertas 3,08 3,5 8,6 92,70 
Paredes Int. 55 0,45 4,3 105,47 
Paredes Ext. 15 0,46 8,6 59,985 
Suelo 28,058 0,34 4,3 41,14 
Techo 28,058 0,36 4,3 43,19 
Infiltraciones --- --- --- 107,31 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 10,9 202,74 
Puertas 3,08 3,5 10,9 117,50 
Paredes Int. 55 0,45 5,45 133,68 
Paredes Ext. 15 0,46 10,9 76,02 
Suelo 28,058 0,34 5,45 52,14 
Techo 28,058 0,36 5,45 54,74 
Infiltraciones --- --- --- 155,76 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 12,6 234,36 
Puertas 3,08 3,5 12,6 135,82 
Paredes Int. 55 0,45 6,3 154,53 
Paredes Ext. 15 0,46 12,6 87,88 
Suelo 28,058 0,34 6,3 60,27 
Techo 28,058 0,36 6,3 63,28 
Infiltraciones --- --- --- 175,91 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 7,4 137,64 
Puertas 3,08 3,5 7,4 79,77 
Paredes Int. 55 0,45 3,7 90,76 
Paredes Ext. 15 0,46 7,4 51,61 
Suelo 28,058 0,34 3,7 35,40 
Techo 28,058 0,36 3,7 37,16 
Infiltraciones --- --- --- 88,03 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 561,16 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 6 son las 
siguientes. 
 
Junio 4515,73 W 
Julio 5533,25 W 
Agosto 5956,33 W 
Septiembre 4110,83 W 
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2.5.2.2.6. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS 




 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 8,6 159,96 
Puertas 6,32 3,5 8,6 190,23 
Paredes Int. 37 0,45 4,3 70,6325 
Paredes Ext. 40 0,46 8,6 159,96 
Suelo 28,058 0,34 4,3 41,14 
Techo 28,058 0,36 4,3 43,19 
Infiltraciones --- --- --- 115,44 
Ventilación --- --- --- 1643,79 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 10,9 202,74 
Puertas 6,32 3,5 10,9 241,10 
Paredes Int. 37 0,45 5,45 89,52 
Paredes Ext. 40 0,46 10,9 202,74 
Suelo 28,058 0,34 5,45 52,14 
Techo 28,058 0,36 5,45 54,74 
Infiltraciones --- --- --- 166,07 
Ventilación --- --- --- 2478,47 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 
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 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 12,6 234,36 
Puertas 6,32 3,5 12,6 278,71 
Paredes Int. 37 0,45 6,3 103,48 
Paredes Ext. 40 0,46 12,6 234,36 
Suelo 28,058 0,34 6,3 60,27 
Techo 28,058 0,36 6,3 63,28 
Infiltraciones --- --- --- 187,82 
Ventilación --- --- --- 2782,09 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 





 Área ( 2m ) U 2/ KmW  )(KT∆  Q (W) 
Ventanas 6,2 3 7,4 137,64 
Puertas 6,32 3,5 7,4 163,68 
Paredes Int. 37 0,45 3,7 60,77 
Paredes Ext. 40 0,46 7,4 137,64 
Suelo 28,058 0,34 3,7 35,40 
Techo 28,058 0,36 3,7 37,16 
Infiltraciones --- --- --- 95,02 
Ventilación --- --- --- 1328,28 
Radiación 
ventanas 
--- --- --- 1116 
Ocupantes --- --- --- 585 
Iluminación --- --- --- 561,16 
 
 
Por tanto, las cargas térmicas de climatización totales de los  edificios del tipo 6 son las 
siguientes. 
 
Junio 4686,51 W 
Julio 5749,71 W 
Agosto 6206,55 W 
Septiembre 4257,78 W 
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2.5.2.2.7. CALCULO DE CARGAS TÉRMICAS GLOBALES DE CLIMATIZACIÓN 
 
Con estos datos se puede obtener la carga térmica total del conjunto de viviendas para cada 
mes, los valores son los representados en la siguiente tabla: 
 
 
Junio 125505,32 W 
Julio 153496,22 W  
Agosto 165838,08 W 
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3.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS 
 
El cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria se realiza a partir de los datos estimados 
por el Código Técnico de la Edificación, en el cual se dan valores de consumo en función 
del tipo de edificación. 
 
Dichos datos se representan en la siguiente tabla tomada del Código Técnico de la 




Figura 14: Demandas según el CTE 
 
(Fuente: Código Técnico de la Edificación) 
 
El proyecto consta de 28 viviendas unifamiliares, distribuidas en 4 filas de 7 viviendas cada 
una. La instalación se realiza de manera conjunta, es decir, para todos los cálculos y 
elecciones de componentes se tiene en cuenta una demanda total de todas las viviendas y no 
de cada una de ellas por separado. Por ello, se toma el dato de 22 l/día, dato para el caso de 
viviendas multifamiliares. 
 
Es necesario conocer la ocupación de las viviendas, para ello se utilizan los valores 
normalizados que proporciona el Código Técnico de la Edificación, estos valores se dan en 
función del número de dormitorios de las viviendas. 
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Cada vivienda tiene cuatro dormitorios, por tanto la ocupación de cada una de ellas según el 
Código Técnico de la Edificación es de 6 personas. 
 







lQ ⋅=⋅⋅= 132622  
 





lQ 369628132 =⋅⋅=  
 
Este cálculo es una estimación aproximada de la demanda diaria de agua caliente sanitaria, 
dicho valor puede variar en función de la ocupación real y del mes en el que se calcule. Por 
ejemplo en los meses de verano, al ser la época vacacional, el consumo de ACS no es el 
mismo, por otro lado no todas las viviendas están habitadas por 6 personas. 
 
En los Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación  (DTIE 1.01) aparecen unos 
factores de corrección de esta demanda en función del mes en el que se calcule. A 
continuación se calcula una aproximación más exacta de la demanda de ACS para cada 
mes. 
 
La demanda total mensual se obtiene multiplicando la demanda calculada anteriormente 





Demanda ⋅=  
 






regidaDemandaCor ⋅=  
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ENE 31 114576 1,1150 127752,24 
FEB 28 103488 1,0700 110732,16 
MAR 31 114576 1,0300 118013,28 
ABR 30 110880 1,0850 120304,80 
MAY 31 114576 1,0400 119159,04 
JUN 30 110880 1,0150 112543,20 
JUL 31 114576 0,9000 103118,40 
AGOS 31 114576 0,7650 87650,64 
SEP 30 110880 0,9150 101455,20 
OCT 31 114576 0,9400 107701,44 
NOV 30 110880 1,0200 113097,60 
DIC 31 114576 1,0750 123169,20 
 
 
Los datos de temperatura media mensual y anual del agua de red general en ºC en Badajoz 
son los representados en la siguiente tabla:  
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Año 
Tª 
(ºC) 




Estos datos se utilizan para calcular la carga térmica necesaria para la demanda de ACS 
calculada. Dicho cálculo se realiza mediante la siguiente expresión: 
 




• Qacs  la carga térmica necesaria para calcular el agua [J]. 
• Cpagua  el calor específico del agua que tiene un valor de KKgKJ ⋅/18.4 . 
• aguaρ  la densidad del agua que tiene un valor de lKg /1 . 
• T∆  la diferencia de temperatura entre la temperatura de red y la de suministro [K]. 
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En la siguiente gráfica se representan los valores mes a mes del calor necesario para atender 





Figura 15: Demanda de energía para ACS 
 
Se puede apreciar que dicha demanda es menor en los meses de verano como se ha 
previsto, siendo agosto el mes de menor demanda. En cambio en los meses de diciembre y 
enero la demanda es mayor, debido a que en esta época es cuando menores temperaturas de 












red(ºC) ∆T(ºC) Q acs (KJ/mes)
ENE 127752,24 1 4,18 60 6 54 28836235,61 
FEB 110732,16 1 4,18 60 7 53 24531602,73 
MAR 118013,28 1 4,18 60 9 51 25158071,03 
ABR 120304,8 1 4,18 60 11 49 24640829,14 
MAY 119159,04 1 4,18 60 12 48 23908069,79 
JUN 112543,2 1 4,18 60 13 47 22110237,07 
JUL 103118,4 1 4,18 60 14 46 19827605,95 
AGOS 87650,64 1 4,18 60 13 47 17219844,73 
SEP 101455,2 1 4,18 60 12 48 20355971,33 
OCT 107701,44 1 4,18 60 11 49 22059408,94 
NOV 113097,6 1 4,18 60 9 51 24110146,37 
DIC 123169,2 1 4,18 60 6 54 27801751,82 
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4.1. ELECCIÓN DEL TIPO DE CAPTADOR 
 
Un captador solar, también llamado colector solar térmico, es cualquier dispositivo 
diseñado para recoger la energía irradiada por el sol y convertirla en energía térmica. 
 
Los captadores solares se dividen en dos grandes grupos: los captadores solares de baja y 
media temperatura, utilizados fundamentalmente en sistemas domésticos de calefacción y 
ACS, y los captadores solares de alta temperatura, utilizados generalmente para producir 
energía eléctrica. 
Dentro de los captadores solares de baja temperatura se encuentran: 
• El captador solar plano, consistente en una caja plana metálica por la que circula un 
fluido caloportador, que se calienta gracias a la energía del sol a su paso por el 
panel. Puede ser a su vez: 
? Captador plano con cubierta, posee un vidrio que limita las pérdidas de 
calor. 
? Captador plano sin cubierta, es un sistema más económico y de bajo 
rendimiento, utilizado esencialmente para la climatización de piscinas. 
 
Figura 16: Captador plano 
• Captador solar de tubos de vacío, donde la superficie captadora está aislada del 
exterior por un doble tubo de vidrio que crea una cámara al vacío.  
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Figura 17: Captador de vacío 
 
4.1.1. CAPTADORES SOLARES PLANOS CON CUBIERTA 
Este tipo de captador solar es el más utilizado, esto se debe a que la buena relación entre la 
calidad del captador y el precio. 
En este tipo de captadores, se coloca en una caja rectangular. La cara que se debe exponer 
al sol está protegida por un vidrio, mientras que el resto de caras del colector son opacas y 
se encuentran aisladas térmicamente para minimizar las pérdidas. 
Dentro de la caja, expuesta al sol, se sitúa una placa metálica. Esta placa está unida o 
soldada a una serie de conductos por los que fluye un caloportador (generalmente agua, 
glicol, o una mezcla de ambos). A dicha placa se le aplica un tratamiento selectivo, o se 
pinta de negro, para que aumente la absorción de calor. 
 
4.1.2. CAPTADORES SOLARES PLANOS SIN CUBIERTA 
La diferencia de estos captadores solares con los anteriores es que a estos no se les coloca 
el vidrio protector, por tanto son una variante más económica de los anteriores. También se 
elimina la protección del resto de laterales, aumentando así las pérdidas del captador 
Debido a la baja eficiencia de estos captadores solares, se necesitan superficies más grandes 
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4.1.3. CAPTADORES SOLARES DE TUBOS DE VACÍO  
La finalidad de este tipo de captadores solares es la reducción de las pérdidas del captador. 
De esta forma, se pueden conseguir las prestaciones deseadas con un área menor que si se 
utilizasen captadores planos. 
La lámina captadora se coloca dentro de tubos con vacío, por tanto se consiguen unas 
pérdidas caloríficas despreciables. Los captadores están formados por varios de estos tubos 
montados en una estructura de peine. 
Las ventajas de estos captadores son su mayor aislamiento, gracias al cual, son 
especialmente indicado para climas muy fríos, y su mayor flexibilidad de colocación, ya 
que permiten una variación de unos 20º sobre su inclinación ideal sin pérdida de 
rendimiento. La desventaja es un mayor coste y una resistencia inferior a los golpes. 
 
4.1.4. FUNCIONAMIENTO 
Para el caso de este proyecto, se decide utilizar los captadores solares planos con cubierta, 
ya que son los captadores con los que se alcanzan las prestaciones deseadas con la mejor 
relación calidad precio. 
Los captadores solares planos funcionan aprovechando el efecto invernadero. El vidrio 
actúa como un filtro para ciertas longitudes de onda de la luz solar, dejando pasar la luz 
visible, y siendo menos transparente con las ondas infrarrojas de menor energía. 
El sol incide sobre el vidrio del colector, que deja pasar la mayor parte de la energía. Ésta 
calienta entonces la placa colectora que, a su vez, se convierte en emisora de radiación 
infrarroja, menos energética. Pero como el vidrio es muy opaco para esas longitudes de 
onda, el recinto de la caja se calienta por encima de la temperatura exterior, conocido como 
efecto invernadero. 
Al paso por la caja, el fluido caloportador que circula por los conductos se calienta, y 
transfiere, a través de un intercambiador de calor, esa energía térmica al agua sanitaria 
almacenada en el tanque de acumulación. 
El rendimiento de los colectores mejora cuanto menor es la  diferencia de temperatura entre 
la temperatura de trabajo y la temperatura exterior, ya que, a mayor temperatura dentro de 
la caja, mayores serán las pérdidas por transmisión en el vidrio. También, a mayor 
temperatura de la placa captadora, más energética es su radiación, y más transparencia 
tendrá el vidrio a ella, disminuyendo por tanto la eficiencia del colector. 
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Las aplicaciones típicas en viviendas son las siguientes: 
• Producción de agua caliente sanitaria. 
• Calefacción. 
• Climatización. 
• Climatización de piscinas. 
La desventaja de estos sistemas es la necesidad de fuentes convencionales de producción de 
energía, como calderas, ya que la producción mediante energía térmica solar, no llega a 
cubrir siempre el 100% de la demanda, ya sea en viviendas unifamiliares como en 
multifamiliares. 
Cuando se utiliza energía solar para calefacción, sólo se indica para sistemas de baja 
temperatura, como el suelo radiante. El problema del uso para calefacción es que los días 
en que las necesidades de calefacción son mayores, la captación y el rendimiento de los 
colectores son menores, dado que la radiación solar incidente es más pequeña. Mientras que 
cuando los paneles son más eficientes, las necesidades de calefacción son menores. 
El uso de paneles solares térmicos es muy económico en el caso de la climatización de 
piscinas, pues la baja temperatura de trabajo que se necesita permite incluso el uso de 
colectores sin vidrio protector. Además, no necesitan acumulador puesto que el agua de la 
propia piscina actúa como tal. 
Está en desarrollo el empleo de colectores para refrigeración con máquinas de absorción, 
pues al contrario que en calefacción, la mayor demanda de refrigeración coincide con el 
mejor rendimiento de los colectores. 
 
4.2. CÁLCULO DE PÉRDIDAS DEL CAPTADOR SOLAR 
PLANO 
Para el cálculo de pérdidas en el captador se hace uso del circuito térmico interno, 




DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 











Figura 18: Esquema de resistencias 
En este circuito térmico es posible apreciar las distintas resistencias térmicas que componen 
el captador. 
Las pérdidas al exterior se producen por conducción, convección y radiación en los 
diferentes materiales, como se puede apreciar en la figura superior. Es debido a estas 
pérdidas, que la eficiencia de captación disminuye. 
Simplificando este circuito, se realiza el siguiente esquema de resistencias, el cual se utiliza 
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Figura 19: Circuito térmico 
A continuación se calculan todas las resistencias representadas en la anterior figura. 
 
4.2.1. RESISTENCIA TÉRMICA DE RADIACCIÓN EXTERIOR 
ENTRE LA SUPERFICIE ACRISTALADA DE LOS COLECTORES Y 
EL CIELO 
Para el cálculo de la resistencia térmica se utiliza la siguiente expresión, tomada del artículo 
Rodríguez, 2008: 




• cristalε  es la emisividad del cristal y tiene un valor según las especificaciones de 0.1. 
• σ  es la constante de Stefan-Boltzman y es igual a 428 /1067.5 KmW ⋅⋅ − . 
• cristalA  es la superficie del cristal y tiene un valor de 2.1 2m . 
• cristalT  es la temperatura del cristal su valor se toma de la correlación siguiente, 
sabiendo que se puede suponer  una temperatura mayor que la del ambiente: 
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KTT ambientecielo 10+=  
• cieloT  es la temperatura del cielo y se calcula mediante la correlación tomada del 
libro de Eicker, 2001: 
ambienteambientecielo TTT ⋅+⋅= 32.0037536.0 5.1  
En la siguiente tabla se representan los valores de temperatura ambiente, temperatura 
estimada del cristal del colector, temperatura de cielo y la resistencia térmica de radiación 
exterior de cada uno de los meses. 
Mes T ambiente (K) cristalT  (K) cieloT  (K) extradR _ (K/W) 
Enero 281.5 291.5 267.36 0.96 
Febrero 283.3 293.3 269.64 0.94 
Marzo 285.7 295.7 272.68 0.91 
Abril 287.5 297.5 274.98 0.89 
Mayo 291 301 279.45 0.85 
Junio 295.5 305.5 285.23 0.81 
Julio 298.7 308.7 289.36 0.78 
Agosto 298.2 308.2 288.71 0.78 
Septiembre 295.6 305.6 285.36 0.81 
Octubre 290.4 300.4 278.68 0.86 
Noviembre 285.5 295.5 272.43 0.91 
Diciembre 282.6 292.6 268.75 0.94 
 
4.2.2. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN FORZADA 
EXTERIOR  SOBRE LA SUPERFICIE ACRISTALADA DE LOS 
COLECTORES 







• cristalA  es el área de transferencia de calor y tiene un valor de 21.2 m . 
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• K es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de KmW ⋅/023.0 . 
• L es la longitud paralela a la dirección del viento, oeste, que incide sobre el 
captador y tiene un valor de 1.066 m que se puede ver en la hoja de 
características del apartado de anexos.  
• extNu  es el Nusselt para flujo exterior paralelo a la superficie y se calcula 
mediante la siguiente expresión, tomada del artículo Rodriguez, 2008: 
3/1646.0 PrRe105.0 ⋅⋅=extNu  
Donde: 
• Pr es el número de Prandtl del aire y se calcula mediante la siguiente 
relación: 
K
Cp⋅= µPr  
Donde: 
• Cp  es el calor específico del aire y tiene un valor de 1004 KKgJ ⋅/ . 
• K  es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de  
KmW ⋅/023.0 . 
• µ  es la viscosidad dinámica del aire  y tiene un valor de  
2
7106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
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• Re es el número de Reynolds y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
µ




• ρ  es la densidad del aire y tiene un valor de 1.18 3m
Kg . 
• µ  es la viscosidad del aire cuyo valor es 27106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
• L es la longitud del colector paralela a la dirección del viento, 
1.066 m. 
• vientoV  es la velocidad del viento media de cada mes [m/s]. 
 
 
En la siguiente tabla se representan los valores mensuales obtenidos con las expresiones 
anteriores. 
 
Mes vientoV (Km/h) Re Pr Nu exth )/(
2 KmW ⋅  extconvR _ (K/W)
Enero 12.1 2.251e5 0.806 280.303 6.048 0.079 
Febrero 9.3 1.73e5 0.806 236.477 5.102 0.093 
Marzo 12.1 2.251e5 0.806 280.303 6.048 0.079 
Abril 13.4 2.493e5 0.806 299.405 6.46 0.074 
Mayo 10.9 2.028e5 0.806 262.015 5.653 0.084 
Junio 10.2 1.898e5 0.806 251.018 5.416 0.088 
Julio 12.2 2.27e5 0.806 281.798 6.08 0.078 
Agosto 9.4 1.749e5 0.806 238.117 5.138 0.093 
Septiembre 9 1.675e5 0.806 231.521 4.995 0.095 
Octubre 7.1 1.321e5 0.806 198.638 4.286 0.111 
Noviembre 11.6 2.158e5 0.806 272.765 5.885 0.081 
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4.2.3. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL 
CRISTAL 




eR ⋅=_  
Donde: 
• cristale  es el espesor del cristal y tiene un valor de 3.2 mm . 
• cristalK  es la conductividad térmica del cristal y tiene un valor de 1.05 KmW ⋅ . 
• cristalA  es la superficie de cristal y tiene un valor de 2.1 2m . 
Sustituyendo los valores en la ecuación se obtiene el siguiente valor para la resistencia de 













4.2.4. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN NATURAL EN 
EL AIRE ENTRE EL ABSORBEDOR Y EL CRISTAL 







• cristalA  es el área de transferencia de calor y tiene un valor de 21.2 m . 
• inth  es el coeficiente de convección y se calcula mediante la siguiente expresión: 
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• K es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de KmW ⋅/023.0 . 
• L es la longitud paralela a la dirección del viento y tiene un valor de 1.066 
m. 
• extNu  es el número de Nusselt para convección interior, su expresión está 
tomada del artículo Rodriguez, 2008: 
001.110478.110328.4 6210int +⋅⋅−⋅⋅= −− RaRaNu  
Donde: 






Ra cristalplaca  
Donde: 
• l es la distancia entre las placas y tiene un valor de 20 mm. 
• placaT  es la temperatura de la placa que se estima igual a la 
temperatura de salida de los colectores más 10 K al tener una 
temperatura mayor: 
KTT coplaca 10+=  
 
• cristalT es la temperatura del cristal y se aproxima de la siguiente 
forma: 
cristalT = KTambiente 10+  
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cristalplaca TTTm +==β  
En la siguiente tabla se representan los valores mensuales obtenidos mediante las 
expresiones anteriores. 
Mes placaT (K) cristalT (K) β (1/K) Ra  intNu  inth  int_convR  
Enero 316.408 291.5 3.29e-3 1.796e4 1.114 0.024 19.812 
Febrero 324.665 293.3 3.236e-3 2.224e4 1.182 0.026 18.668 
Marzo 335.224 295.7 3.17e-3 2.745e4 1.287 0.028 17.154 
Abril 344.851 297.5 3.114e-3 3.23e4 1.405 0.03 15.71 
Mayo 351.26 301 3.066e-3 3.377e4 1.445 0.031 15.278 
Junio 358.631 305.5 3.011e-3 3.506e4 1.481 0.032 14.901 
Julio 365.278 308.7 2.967e-3 3.679e4 1.532 0.033 14.403 
Agosto 364.069 308.2 2.975e-3 3.642e4 1.521 0.033 14.509 
Septiembre 355.147 305.6 3.027e-3 3.286e4 1.42 0.031 15.545 
Octubre 339.726 300.4 3.124e-3 2.692e4 1.275 0.028 17.312 
Noviembre 328.332 295.5 3.206e-3 2.306e4 1.197 0.026 18.436 
Diciembre 318.736 292.6 3.272e-3 1.873e4 1.125 0.024 19.614 
 
4.2.5. RESISTENCIA TÉRMICA DE RADIACIÓN DEL AIRE ENTRE 
EL ABSORBEDOR Y EL CRISTAL 
Para el cálculo de la resistencia térmica de radiación se utiliza la siguiente expresión, 
tomada del artículo Rodríguez, 2008: 






• cristalε  es la emisividad del cristal y tiene un valor según las especificaciones de 0.1. 
• placalε  es la emisividad de la placa y tiene un valor según las especificaciones de 0.1. 
• σ  es la constante de Stefan-Boltzman y es igual a 428 /1067.5 KmW ⋅⋅ − . 
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• cristalA  es la superficie del cristal y tiene un valor de 2.1 2m . 
• cristalT  es la temperatura del cristal su valor se toma de la correlación siguiente: 
10+= ambientecielo TT  
• placaT  es la temperatura de la placa que se toma igual a: 
KTT coplaca 10+=  
En la siguiente tabla se representan los valores de la temperatura del cristal, de la placa y la 
resistencia de radiación interior mensuales. 
Mes cristalT  (K) placaT  (K) int_radR (K/W) 
Enero 291.5 316.408 0.104 
Febrero 293.3 324.665 0.103 
Marzo 295.7 335.224 0.102 
Abril 297.5 344.851 0.101 
Mayo 301 351.26 0.099 
Junio 305.5 358.631 0.097 
Julio 308.7 365.278 0.096 
Agosto 308.2 364.069 0.096 
Septiembre 305.6 355.147 0.097 
Octubre 300.4 339.726 0.1 
Noviembre 295.5 328.332 0.102 
Diciembre 292.6 318.736 0.103 
 
4.2.6. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN EN LA PLACA  
A la hora de determinar la resistencia de térmica de la placa absorbedora, resulta en una 
distribución bidimensional por lo que se ha optado por utilizar una aproximación 
experimental cuyo valor aparece en la ecuación siguiente, obtenido mediante un balance de 
energía entre la temperatura media de la placa y la temperatura media del fluido que circula 
por los tubos, se obtiene un valor de: 
W
KR placaabscond 012.0_ =  
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4.2.7. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN EN EL TUBO DE 
COBRE 
Cada placa contiene 7 tubos de cobre, distribuidos equiespaciadamente, formando una 
parrilla. 
La resistencia térmica de conducción en los tubos de cobre se calcula teniendo en cuenta la 




















• tubextD _  es el diámetro exterior de los tubos de cobre y tiene un valor de 12 mm. 
• tubDint_  es el diámetro interior de los tubos de cobre y tiene un valor de 10 mm. 
• tuboK  es la conductividad térmica del cobre y tiene un valor de 389.6 KmW ⋅ . 
• tuboL  es la longitud de cada tubo y tiene un valor de 1.066 m. 














= π  
 
4.2.8. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN EN EL FLUIDO 
DE LOS TUBOS 
Para el cálculo de la resistencia térmica de convección en el interior de los tubos se utiliza 
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int_int 234.0)066.11010(7)(7 mLDtubosA tubotub =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −ππ  
 
 
• fluidoh  es el coeficiente de convección entre el fluido y el tubo, se calcula mediante 












• fluidoK  es la conductividad térmica del fluido interior y tiene un valor de 0.46 
Km
W ⋅ . 
• fluidoNu  es el número de Nusselt del fluido interior y se calcula mediante la 
ecuación de Dittus-Boelter: 
 












• ρ  es la densidad del fluido y tiene un valor de 1030 3m
Kg . 
• µ  es la viscosidad del fluido interior y tiene un valor de 0.01 
2m
sN ⋅ . 
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− msmmKg  
 
• Pr es el número Prandtl y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
K
Cp⋅= µPr  
Donde: 
• Cp  es el calor específico del fluido y tiene un valor de 
3900 KKgJ ⋅/ . 
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• K  es la conductividad térmica de fluido y tiene un valor de  
KmW ⋅/46.0 . 
Por tanto el número de Prandtl tiene el siguiente valor: 
7.84
46.0
390001.0Pr =⋅=  
El número de Nusselt tiene un valor de: 
( ) ( ) 57.67.8472.127023.0 4.05/4 =⋅⋅=extNu  
Con el número de Nusselt ya es posible calcular el coeficiente de convección interior de 
los tubos: 
KmWh fluido ⋅=⋅
⋅= − 23 /44.3021010
57.646.0  
Con el coeficiente de convección calculado la resistencia térmica de convección del fluido 
interior de los tubos queda: 
WKR tubconv /0141.0234.044.302
1
_ =⋅=  
 
4.2.9. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN EN EL 
AISLANTE 
Para el cálculo de la resistencia térmica del aislante se utiliza la siguiente expresión de 








• aise  es el espesor de aislamiento y tiene un valor de mm40 . 
• aisA  es la superficie de transferencia de calor y vale 21.2 m . 
• aisK  es la conductividad térmica de la lana de roca cuyo valor es KmW ⋅/036.0 . 
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4.2.10. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN EN LA CAJA 
Para el cálculo de la resistencia térmica en la caja se utiliza la siguiente expresión referida a 





R ⋅=_  
Donde: 
• cajae  es el espesor de aislamiento y tiene un valor de mm10 . 
• aisA  es la superficie de transferencia de calor y vale 21.2 m . 
• aisK  es la conductividad térmica del aluminio anodizado cuyo valor es 
KmW ⋅/237 . 
 















4.2.11. RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN FORZADA 
ENTRE LA PARTE TRASERA Y EL EXTERIOR 
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• cristalA  es el área de transferencia de calor del cristal, tiene un valor de 2.1 2m . 
 
• trasexth _  es el coeficiente de convección entre el viento y la parte trasera del colector, 













• aireK  es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de 0.023 KmW ⋅ . 
• L es la longitud paralela a la dirección del viento y tiene un valor de 1.066 m. 
• trasextNu _  es el número de Nusselt para flujo exterior paralelo y se calcula de la 
siguiente forma, tomada del artículo Rodriguez, 2008: 
 
3/1385.0












• ρ  es la densidad del aire 1.18 kg/ 3m . 
• µ  es la viscosidad del aire 27106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
• vientoV  es la velocidad del viento en [m/s]. 
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Cp⋅= µPr  
Donde: 
• Cp  es el calor específico del aire y tiene un valor de 1004 KKgJ ⋅/ . 
• K  es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de  
KmW ⋅/023.0 . 
• µ  es la viscosidad dinámica del aire  y tiene un valor de 0.01 
2
7106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
 
 








Sustituyendo los valores en las expresiones anteriores se obtienen los valores mensuales 
representados en la siguiente tabla 
 
 




Enero 12.1 2.251e5 0.806 957.572 20.661 0.023 
Febrero 9.3 1.73e5 0.806 865.297 18.67 0.026 
Marzo 12.1 2.251e5 0.806 957.572 20.661 0.023 
Abril 13.4 2.493e5 0.806 995.943 21.488 0.022 
Mayo 10.9 2.028e5 0.806 919.831 19.846 0.024 
Junio 10.2 1.898e5 0.806 896.623 19.346 0.025 
Julio 12.2 2.27e5 0.806 960.611 20.726 0.023 
Agosto 9.4 1.749e5 0.806 868.867 18.747 0.025 
Septiembre 9 1.675e5 0.806 854.442 18.435 0.026 
Octubre 7.1 1.321e5 0.806 779.89 16.827 0.028 
Noviembre 11.6 2.158e5 0.806 942.14 20.328 0.023 
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4.2.12. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS REALES DEL COLECTOR 
Las pérdidas reales en el colector se producen por dos vías, por la rama superior y la rama 
inferior. A partir de la temperatura en el absorbedor del captador, a continuación se detalla 
el cálculo de ambas: 
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En la siguiente tabla se expresan los resultados mensuales. 













Por tanto las pérdidas totales en el colector se obtienen de la suma de las pérdidas en la 
rama superior e inferior, en la siguiente tabla se dan los resultados mensuales. 
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A continuación se detalla el calor real que le llega al fluido que atraviesa los colectores, los 
datos son mensuales. 
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5.1. SISTEMAS QUE INTEGRAN LA INSTALACIÓN 
La instalación que se diseña en este proyecto esta compuesta por diferentes sistemas 
conectados entre si, dichos sistemas se pueden clasificar de la siguiente forma: 
• Sistema de captación, formado principalmente por los colectores, encargados de 
captar la energía solar y transferirla a un fluido que discurre a su través. 
• Sistemas de intercambio, formados por los intercambiadores de calor, que 
transfieren la energía entre diferentes circuitos. 
• Sistemas de acumulación, sistemas encargados de almacenar la energía térmica 
acumulada en el fluido, mediante tanques de acumulación. Este sistema se hace 
necesario, debido a la descoordinación que se produce entre la energía del sol y 
la demanda. 
• Sistema de circulación, formado por los diferentes elementos que permiten que 
el fluido circule por los diferentes sistemas, como las tuberías y las bombas. 
• Sistema auxiliar, formado por los aparatos convencionales, necesarios para 
cubrir la totalidad de la demanda. 
A su vez la instalación esta formada por tres circuitos, estos circuitos son: 
• Circuito primario, en el que el fluido de trabajo capta la energía térmica solar y 
la lleva al intercambiador que transfiere esta energía al circuito secundario. 
• Circuito secundario, encargado de almacenar la energía captada en los 
colectores. 
• Circuito terciario, encargado de suministrar dicha energía al consumo. 
5.2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 
5.2.1. COLECTOR SOLAR 
El colector utilizado en esta instalación es plano y con cubierta, como se ha indicado 
anteriormente. 
El colector es el encargado de transformar la energía solar en energía térmica y transferirla 
a un fluido caloportador.  
El conexionado de los colectores puede ser de dos tipos: 
• Paralelo, es la forma más utilizada, ya que aumenta el rendimiento del colector. Los 
inconvenientes son que la longitud de tuberías aumenta, que la temperatura que 
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alcanza el fluido es menor que la obtenida mediante la conexión en serie. El número 
de colectores que es posible conectar en paralelo está limitado por el fabricante. 
 
• Serie, es un conexionado menos utilizado. Permite el uso de menos tuberías y 
aumenta la temperatura del fluido. Uno de sus inconvenientes es que se consigue 
menor rendimiento, debido a las altas temperaturas alcanzadas, muy superiores a la 
temperatura ambiente. 
También es posible la combinación de ambas conexiones, reduciendo así los 
inconvenientes de ambas. 
 
5.2.2. FLUIDO CALOPORTADOR 
El fluido caloportador que circula por los colectores es una mezcla de agua y 
anticongelante. 
Los anticongelantes son compuestos que se añaden a los líquidos para reducir su punto de 
solidificación, logrando de esta forma que la mezcla resultante se congele a una 
temperatura más baja. Otra aplicación es inhibir la corrosión de los sistemas de 
refrigeración que a menudo contienen una gama de metales electroquímicamente 
incompatibles.  
El tipo de anticongelante que se utiliza en esta instalación es del grupo propilenoglicol. 
El propilenoglicol (más llamado "propilenglicol"), es considerablemente menos tóxico, 
pudiendo llegar a etiquetarse como anticongelante no tóxico, en algunas ocasiones. El 
propilenglicol es generalmente considerado seguro para usos alimenticios. Sin embargo, el 
anticongelante basado en propilenglicol no puede considerarse seguro en caso de ingestión. 
Si esto sucede, debe recibirse atención por parte de los servicios médicos de emergencia. 
 
5.2.3. TANQUES DE ACUMULACIÓN 
La justificación del uso de los tanques de acumulación en este tipo de instalaciones es la 
descoordinación que se produce entre la captación de la energía y la demanda. Los tanques 
de acumulación, almacenan la energía del fluido en forma de calor para suministrarlo 
cuando se produzca la demanda. 
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Es muy importante, en los tanques de acumulación solar, el fenómeno de la estratificación 
del agua. 
La estratificación térmica consiste en mantener un gradiente elevado de temperaturas en el 
sistema de acumulación. Consistente en tener el agua más caliente en la parte superior del 
tanque y el agua más fría en la parte baja, debido a las diferencias de densidad. El 
rendimiento de la instalación solar térmica depende de éste fenómeno, aumentando cuando 
la estratificación es mayor. A la hora de diseñar el tanque de acumulación, es muy 
importante tener en cuenta los movimientos internos que se producen dentro del mismo, ya 
que si se producen muchos, se produce el fenómeno del mezclado, disminuyendo la 
estratificación. También son muy importantes las vías de entrada y salida del agua en el 
tanque, pues también influyen en la estratificación. 
 
5.2.4. BOMBAS 
La función de las bombas en la instalación, es impulsar al fluido a ciertas alturas, para 
conseguir la circulación del mismo a través de las tuberías de la instalación. 
 
5.2.5. VASOS DE EXPANSIÓN 
Los vasos de expansión se utilizan en la instalación, para contrarrestar la dilatación de los 
fluidos con la temperatura. 
Los vasos de expansión pueden ser de tipo abierto o cerrado. 
• Vaso de expansión abierto, recipiente colocado en la parte más alta de la 
instalación, para recoger el agua sobrante, al producirse la expansión de la misma. 
El agua es devuelta cuando ésta se enfría y disminuye su volumen. 
• Vaso de expansión cerrado, está formado por dos zonas. Estas zonas están separadas 
por una membrana impermeable. Cuando el agua se expande, aumentando de 
volumen, la membrana cede comprimiendo el aire y logrando una presión de 
funcionamiento estable. Este tipo de vaso produce una sobrepresión en el circuito, 
cuestión que debe de estar prevista para que no dañe sus componentes. Su ventaja es 
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5.2.6. MÁQUINA DE ABSORCIÓN 
El sistema de refrigeración por absorción, consiste en la producción de frío, mediante un 
ciclo, que a diferencia del ciclo de compresión mecánica, que utiliza un compresor 
alimentado por electricidad, el ciclo de absorción reemplaza este compresor por un 
conjunto generador absorbedor. La compresión que experimenta el fluido es una 
compresión térmica. En el siguiente esquema, se muestra un ciclo de absorción como el de 
la instalación del proyecto. 
 
Figura 20: Esquema de absorción 
(Fuente cubasolar. Ciclo de absorción) 
El rendimiento, medido por el COP (coeficiente de operación), es menor que en el caso de 
la compresión mecánica su valor está entre 0.7 y 0.8. En un sistema de absorción la energía 
utilizada para el cálculo del COP es el calor aportado al generador.  
El ciclo de compresión por absorción supone una de las medidas más ecológicas, para la 
aportación de frío en una instalación solar para la generación de climatización a partir de 
energía solar, siendo además una solución viable, contemplada en el CTE, a los posibles 
sobrecalentamientos de la instalación en los meses de verano cuando la demanda de ACS 
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5.2.7. SUELO RADIANTE 
Para el sistema de calefacción se hace uso de suelo radiante. Consiste en la transmisión de 
calor a través de tubos colocados en el interior del suelo de la vivienda. El calor es aportado 
por el agua procedente del acumulador térmico. 
En la siguiente figura se pueden apreciar los tubos por los que circula el agua caliente. 
 
 
Figura 21: Redes de tuberías de un suelo radiante 
 
(Fuente: Idrosur.net) 
Este sistema tiene la ventaja de que la transferencia de calor al recinto se realiza por 
radiación, por lo que se puede tener en los locales habitados una temperatura seca del aire 
menor que con otros sistemas de calefacción, por radiadores o fancoils, lo que supone 
menores pérdidas de calor por los muros, techos o suelos en contacto con el exterior. 
La temperatura superficial del suelo debe de ser moderada por lo que la temperatura del 
agua que las recorre también. Esa temperatura baja se ve compensada por una mayor 
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5.2.8. CÁLCULO DE PÉRDIDAS TÉRMICAS EN LAS TUBERIAS 
En este apartado se realiza el cálculo térmico de las pérdidas a través de las tuberías, ya que 
éstas son de gran importancia a la hora de la realización del diseño. 
 
Las tuberías seleccionadas para el proyecto son de la empresa Tubocobre S.A., se han 
tomado tuberías de tipo L, por ajustarse de forma eficiente a las condiciones de diseño. 
Estas tuberías están fabricadas bajo la Norma ASTM B88. 
 
Los diámetros de las tuberías, dados por el fabricante, son los siguientes: 
 
• El diámetro exterior de las tuberías es 28. 575 mm. 
 
• El diámetro interior de las tuberías es 27.305 mm. 
 
Según estos datos en el RITE se especifican los espesores mínimos de aislamiento (mm) de 





Como las tuberías del proyecto tienen diámetros inferiores a 35 mm y la temperatura de 
trabajo supera los 60 ºC, el RITE indica que se debe tener un espesor mínimo de 
aislamiento de 35 mm. 
 
Por tanto el diámetro interior del aislamiento es 28. 575 mm y el espesor del mismo es 35 
mm, por lo tanto queda un diámetro exterior de 98.575 mm. 
 
La longitud de tuberías necesaria expuesta al exterior es de 252.43 m. 
 
El circuito térmico de la tubería es el representado en la siguiente figura. 
  
 
DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 











Figura 22: Circuito térmico 
 
A continuación se calculan las 4 resistencias que componen el circuito térmico: 
 
 
5.2.8.1. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN 
FORZADA EXTERIOR 
 












• aisextA _  es el área exterior del aislante y tiene un valor de: 
 
2
_ 7.13889.447098575.0 mA aisext =⋅⋅= π  
  












• extNu  es el número de Nusselt exterior y se calcula mediante la siguiente relación 
del artículo Rodríguez 2008: 
 
3/1464.0 PrRe105.0 ⋅⋅=extNu  
Donde: 
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Cp⋅= µPr  
Donde: 
• Cp  es el calor específico del aire y tiene un valor de 
1004 KKgJ ⋅/ . 
• K  es la conductividad térmica del aire y tiene un valor de  
KmW ⋅/023.0 . 
• µ  es la viscosidad dinámica del aire  y tiene un valor de  
2
7106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
 








• Re es el número de Reynolds y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
µ
ρ extviento DV ⋅⋅=Re  
 
Donde: 
• ρ  es la densidad del aire y tiene un valor de 1.18 3m
Kg . 
• µ  es la viscosidad del aire y tiene un valor de  
2
7106.184 m
sN ⋅⋅ − . 
• extD es el diámetro exterior de aislante [m]. 
• vientoV  es la velocidad del viento media de cada mes [m/s]. 
 
Por tanto la resistencia de convección exterior, en función del valor de la velocidad de 
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Mes vientoV  (m/s) Re  extNu  exth  extconvR _ (K/W)
Enero 3.361 2.082e4 60.21 14.049 5.132e-4 
Febrero 2.583 1.6e4 50.796 11.852 6.083e-4 
Marzo 3.361 2.082e4 60.21 14.049 5.132e-4 
Abril 3.722 2.306e4 64.313 15.006 4.805e-4 
Mayo 3.028 1.876e4 56.282 13.132 5.49e-4 
Junio 2.833 1.755e4 53.92 12.581 5.731e-4 
Julio 3.389 2.099e4 60.531 14.123 5.105e-4 
Agosto 2.611 1.617e4 51.148 11.934 6.041e-4 
Septiembre 2.5 1.549e4 49.732 11.604 6.213e-4 
Octubre 1.972 1.222e4 42.668 9.956 7.242e-4 
Noviembre 3.222 1.996e4 58.591 13.671 5.274e-4 
Diciembre 3.75 2.323e4 64.623 15.078 4.782e-4 
 
 
5.2.8.2. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE CONDUCCIÓN EN EL AISLANTE 
 





















• aisextD _ es el diámetro exterior del aislante [m]. 
• tubextD _ es el diámetro exterior de la tubería [m]. 
• aisK es la conductividad térmica del aislante, tiene un valor de mKW /037.0 . 
• tubL  es la longitud de la tubería [m]. 
 
Por tanto el valor de la resistencia de conducción del aislante es igual para cada mes y tiene 
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5.2.8.3. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DE CONDUCCIÓN EN LA 
TUBERÍA 
 
Para calcular la resistencia térmica de conducción en la tubería se utiliza la misma 




















• tubDint_ es el diámetro interior de la tubería [m]. 
• tubextD _ es el diámetro exterior de la tubería [m]. 
• cuK es la conductividad térmica del cobre, tiene un valor de 389.6 KmW ⋅ . 
• tubL  es la longitud de la tubería [m]. 
 
Por tanto, sustituyendo los valores en la ecuación, el valor de la resistencia de conducción 















5.2.8.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA TÉRMICA DE CONVECCIÓN 
FORZADA INTERIOR 
 
La resistencia térmica de convección forzada del interior de las tuberías se calcula mediante 








conv ⋅=  
Donde: 
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int_int 42.3889.447027305.0 mLDA tubtub =⋅⋅=⋅⋅= ππ  
 












• fluidoK  es la conductividad térmica del fluido interior y tiene un valor de 0.46 
Km
W ⋅ . 
• fluidoNu  es el número de Nusselt del fluido interior y se calcula mediante la 
ecuación de Dittus-Boelter: 
 








ρ tubfluido DV int_Re ⋅⋅=  
Donde: 
 
• ρ  es la densidad del fluido y tiene un valor de 1030 3m
Kg . 
• µ  es la viscosidad del fluido interior y tiene un valor de 0.01 
2m
sN ⋅ . 
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• ⋅m  es el gasto másico que circula por el interior de los tubos 
es la demanda de gasto másico, igual a: 
 
s
Kgm 116.0=⋅  
 



















• tubDint_  es el diámetro interior de la tubería y tiene un valor de 
10 mm. 
 







⋅⋅= msmmKg  
 
• Pr es el número Prandtl y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
K
Cp⋅= µPr  
Donde: 
• Cp  es el calor específico del fluido y tiene un valor de 
3900 KKgJ ⋅/ . 
• K  es la conductividad térmica de fluido y tiene un valor de  
KmW ⋅/46.0 . 
Por tanto el número de Prandtl tiene el siguiente valor: 
7.84
46.0
390001.0Pr =⋅=  
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El número de Nusselt tiene un valor de: 
( ) 86.207.84)91.540(023.0 4.05/4 =⋅⋅=extNu  




Con el coeficiente de convección calculado la resistencia térmica de convección del fluido 










Donde Rt son todas las resistencias térmicas sumadas en serie de las tuberías, su valor 
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LA INSTALACIÓN ACS 
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Previamente al diseño específico de la instalación solar, es necesario realizar un 
predimensionado de la misma. Con este estudio, se realiza un cálculo previo, para estimar 
el número de colectores solares necesarios para cubrir la demanda de ACS que declara el 
Código Técnico de la Edificación, en función de la localización de la instalación. 
 
La instalación atiende la demanda de agua caliente sanitaria de 28 viviendas unifamiliares, 
distribuidas en cuatro bloques de 7 viviendas cada uno. 
 




6.2. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 
 
En la siguiente figura se representa un esquema de la instalación que atiende la demanda de 




Figura 23: Instalación para la producción de agua caliente sanitaria 
 
La instalación está formada por dos circuitos divididos por un intercambiador de calor. En 
el circuito primario se encuentran los colectores solares y las bombas que impulsan el agua 
hacia ellos. En el circuito secundario se tiene un tanque de acumulación, el cual está 
estratificado y un intercambiador de calor por los cuales circula un caudal m2. 
El tercer circuito es el circuito de consumo, en el cual se coloca una caldera auxiliar para 
poder satisfacer la totalidad de la demanda. 
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Para el cálculo de la superficie necesaria de captación para la instalación, se plantea un 
sistema de 7 ecuaciones con 7 incógnitas, realizando para ello el balance de energía en los 
diferentes elementos de la instalación para la producción de ACS. 
 
? Datos de partida: 
 
• Radiación sobre el plano horizontal. 
• Resistencias térmicas del colector. 
• Eficiencia del intercambiador de calor (εic). 
• Caudal de consumo ( consm ). 
• Temperatura de red ( redT ). 
• Temperatura ambiente ( oT ). 
• Densidad de los fluidos ( aguaglicolagua ρρ ,− ). 
• Calor específico de los fluidos ( aguaglicolagua CpCp ,− ). 
• Temperatura de suministro ( sumT ). 
 
? Parámetros variables: 
 
• Caudal del circuito primario ( 1m ). 




• Temperatura de entrada a colectores ( ciT ). 
• Temperatura de salida a colectores ( coT ). 
• Temperatura de entrada al tanque ( iciT ). 
• Temperatura de salida al tanque ( icoT ). 
• Temperatura de consumo ( consT ). 
• Temperatura media del tanque ( tT ). 
• Área de colectores (Ac). 
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6.3. DATOS DE PARTIDA 
 
 
6.3.1. RADIACIÓN SOBRE EL PLANO HORIZONTAL 
 
La radiación en el plano horizontal medida para la ciudad de Badajoz es la siguiente. 
 




































En los cálculos necesarios para realizar el predimensionado se necesita calcular la radiación 
en el plano inclinado de los colectores. 
 
La colocación de los captadores se realiza sobre la cubierta de los edificios, aprovechando 
las cubiertas orientadas al sur. La inclinación de las cubiertas es de 30º sobre la horizontal.  
 
La radiación que recibe un plano inclinado sobre la horizontal es diferente que la recibida 
en un plano inclinado. Existen factores que miden la desviación de este valor en función del 
ángulo de inclinación. 
 
Las desviaciones que se producen dependen de: 
 
• Ángulo de inclinación de los paneles β con la horizontal. 
 
 
Figura 24: Panel con ángulo de inclinación β  
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• Ángulo de azimut α , definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del captador y el meridiano del lugar. 0º para 
paneles orientados al sur y 90º para paneles orientados al norte, siempre 
refiriéndonos al hemisferio norte. 
 
Figura 25: Representación del ángulo azimut 
 
(Fuente: Pliego de Condiciones Técnicas) 
 
Existe un factor de corrección k, que representa la relación entre la energía total incidente 
en un día sobre una superficie orientada hacia el sur, en caso del hemisferio norte, e 
inclinada un determinado ángulo, y otra horizontal. 
 
Para el caso de los paneles de la instalación el ángulo de inclinación es º30=β , ya que los 
colectores están pegados al tejado. 
 
El ángulo azimut es º0=α  ya que se orientan los paneles al sur para una mayor captación 
y eficiencia de la instalación. 
 
En la siguiente figura se representan algunos valores del factor de corrección para la latitud 
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Figura 26: Factor de corrección k para superficies inclinadas 
 
(Fuente: Pliego de Condiciones Técnicas y CENSOLAR) 
 
Para el caso de la instalación se tienen los siguientes valores. 
 
Incli. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic 
30º 1,33 1,25 1,16 1,07 1 0,97 1 1,08 1,19 1,33 1,41 1,4 
 
(Fuente: Pliego de Condiciones Técnicas y CENSOLAR) 
 
En la siguiente tabla se representan los valores corregidos de la radiación solar para un 
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ENE 213 1,33 283,29 
FEB 289 1,25 361,25 
MAR 395 1,16 458,20 
ABR 514 1,07 549,98 
MAY 600 1 600,00 
JUN 676 0,97 655,72 
JUL 711 1 711,00 
AGOS 653 1,08 705,24 
SEP 520 1,19 618,80 
OCT 355 1,33 472,15 
NOV 269 1,41 379,29 
DIC 217 1,4 303,80 
ANUAL 451  508,23 
 
(Radiación en plano inclinado) 
 
En la siguiente grafica se comparan los valores de radiación solar en un plano horizontal y 








































Figura 27: Comparación de radiación solar en plano horizontal e inclinado 
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6.3.2. RESISTENCIAS TÉRMICAS DEL CAPTADOR 
 
Para una primera aproximación se realiza el cálculo teniendo en cuenta las pérdidas del 
captador suministradas por el fabricante. 
 




Figura 28: Curva del rendimiento del colector 
 
(Fuente: Gamesa solar) 
 






TaTm −⋅−−⋅−=η  
 
Para los cálculos posteriores se toman las medidas reales de las pérdidas del captador, 
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6.3.3. EFICIENCIA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR ( icε ) 
 
Como eficiencia del intercambiador se toma un valor 0.7. En el apartado de dimensionado 
de componentes, se diseña en detalle el intercambiador a utilizar para que se consiga una 
eficiencia de este valor. 
 
 
6.3.4. CAUDAL DE CONSUMO ( consm ) 
 
Para el cálculo del caudal de consumo se toman valores medios anuales. Posteriormente 
para un cálculo más exacto se realizan los cálculos para valores mensuales. 
 
El caudal de consumo diario del conjunto de viviendas es el siguiente: 
 
día
lmcons 3696=  
 
Para calcular el valor de consumo diario en kg/s se necesitan conocer las horas de sol 
medias de cada mes. En la siguiente tabla se muestran estos valores. 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Horas de 
sol (h) 
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Por tanto, la media de horas de sol anual queda:  
día
hanualmediah solsol 92.8_ =  
 




















6.3.5. TEMPERATURA DE RED ( redT ) 
 
La temperatura de red media mensual de la ciudad de Badajoz se representa en la siguiente 
tabla. 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Año





6.3.6. TEMPERATURA AMBIENTE ( oT ) 
 
El valor de las temperaturas medias de la ciudad de Badajoz se obtiene de la agencia estatal 
de meteorología, sus valores están reflejados en la siguiente tabla. 
 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
Anual 
Tª(ºC) 8.5 10.3 12.7 14.5 18 22.5 25.7 25.2 22.6 17.4 12.5 9.6 16.6 
 
 
6.3.7. DENSIDAD DE LOS FLUIDOS ( aguaglicolagua ρρ ,− ) 
 
En el caso del circuito primario el fluido es una mezcla de agua y propilenglicol. El valor 
de la densidad de esta mezcla, cuyas tablas de propiedades se encuentran en el apartado de 
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1030=−aguaycolpropilenglρ 3/ mkg  
 
Para el caso del circuito secundario el fluido es agua pura, el valor de la densidad es el 
siguiente: 
 
1000=aguaρ 3/ mkg  
 
 
6.3.8. CALOR ESPECÍFICO DE LOS FLUIDOS ( aguaglicolagua CpCp ,− ) 
 
Para el caso del fluido en el circuito primario el valor del calor específico es el siguiente: 
 
3900=−aguaycolpropilenglCp KkgJ ⋅/  
 
Al igual que para el caso de la densidad, las tablas de propiedades de la mezcla de agua y 
propilenglicol, se encuentran en el apartado de anexos. 
 
Para el agua pura del circuito secundario, su valor es: 
 
3900=−aguaycolpropilenglCp KkgJ ⋅/ 4180=aguaCp KkgJ ⋅/  
 
 
6.3.9. TEMPERATURA DE SUMINISTRO ( sumT ) 
 
La temperatura del agua de suministro necesariamente tiene que ser igual o superior a 60º, 
ya que de no ser así, al estar almacenada en tanques, se puede producir la incubación de 
bacterias. Con una temperatura de suministro superior a 60º se asegura que las bacterias no 
puedan sobrevivir en el agua, como se especifica en el CTE. 
 
 
6.4. PARÁMETROS VARIABLES 
 
6.4.1. CAUDAL DEL CIRCUITO PRIMARIO ( 1m ). 
 
Para el caudal del circuito primario es necesario conocer el caudal recomendado por el 
fabricante, ante el posible riesgo de heladas, su valor es: 
  
260 mh
lQ orecomendad ⋅=  
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Por tanto el caudal del circuito primario es el siguiente: 
 
fluidoaguaycolpropilengl QAm ⋅⋅= −ρ1  
 
Como una primera iteración se utiliza la siguiente aproximación de área de captación, dado 




personasNA personas =⋅⋅=⋅=  
 
Se utiliza la densidad de la mezcla para su cálculo porque, como se ha explicado 
anteriormente, en el circuito primario circula una mezcla de propilenglicol-agua. Por tanto, 

































6.4.2. CAUDAL DEL CIRCUITO SECUNDARIO ( 2m ). 
 








En este apartado se realizan los diferentes balances de energía en los distintos componentes 
de la instalación. 
 
 
6.5.1. BALANCE DE ENERGÍA EN LOS COLECTORES 
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dE −⋅⋅−−⋅=  
 
Se considera un balance estacionario, por tanto la derivada con respecto al tiempo es igual a 
cero: 
 
)(10 cicopPCT TTCmQAI −⋅⋅−−⋅=     
 
 
6.5.2. BALANCE DE ENERGÍA EN EL INTERCAMBIADOR 
 
El intercambiador que se utiliza en la instalación es simétrico, por tanto como ya se ha 
expuesto anteriormente el flujo másico del circuito primario y del secundario es igual. 
 
El balance de energía en el intercambiador es el siguiente: 
 
)(2)(1 21 iciicopcicop TTCmTTCm −⋅⋅=−⋅⋅     
 
 













)2,1min( 21min CpmCpmC ⋅⋅=  
 
 
6.5.3. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA ANUAL 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía 
solar aportada exigida y la demanda energética anual. 
 
Viene determinada por el Código Técnico de la Edificación, en función de la zona climática 
en la que se encuentre el proyecto. 
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La zona climática del emplazamiento de las viviendas unifamiliares es la zona V, 
correspondiente a la provincia de Badajoz. Es la zona de máxima radiación incidente. 
 
En la siguiente figura se representan los valores de contribución solar mínima en función de 
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Figura 30: Contribución solar mínima de ACS 
 
(Fuente: Código Técnico de la Edificación) 
 
Como la demanda de ACS de la instalación es la siguiente: 
 
día
lQ 3696=  
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6.5.4. BALANCE DE ENERGÍA EN EL TANQUE 
 
En tanque de almacenamiento, encargado de almacenar la energía térmica del fluido, se 
cumple el siguiente balance: 
 
)()(2 2 redconspconsconsiciicop TTCmTTCm −⋅⋅=−⋅⋅  
 
 
6.5.5. GRADO DE ESTRATIFICACIÓN DEL TANQUE 
 
El tanque de almacenamiento está diseñado y conectado de forma que se favorezca la  
estratificación de temperaturas en su interior, por tanto el parámetro Et, denominado grado 
de estratificación, puede tener un valor comprendido entre: 
 
10 ≤≤ TE  
 
El valor de la temperatura media del tanque, Tt, se obtiene del balance en el mismo: 
 













El valor de la temperatura del caudal de consumo está comprendido entre icoT  y tT : 
 
tticotcons ETTTT ⋅−+=  
 








En la siguiente tabla se representa, en resumen, las 7 ecuaciones para resolver el 
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ELEMENTO DE LA INSTALACIÓN BALANCE 
1. Colectores 
)(0 1 cicopPCT TTCmQAI −⋅⋅−−⋅=  
2. Intercambiador de Calor 
)()( 2211 iciicopcicop TTCmTTCm −⋅⋅=−⋅⋅  



















5. Tanque  
)()(22 redconspconsconsiciicop TTCmTTCm −⋅⋅=−⋅⋅


















Los valores medios utilizados para resolver el sistema de ecuaciones, mediante el programa 
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PARÁMETROS CONOCIDOS VALOR 
Irradiancia sobre plano inclinado 
(Media anual) díam
WI ⋅= 223.508  
 
Coeficiente de rendimiento del colector 773.00 =a  
Eficiencia del intercambiador 7.0=ε  
Temperatura de la red 
(Media anual ºC) 
3.10=redT  
Temperatura de suministro 
(Media anual ºC ) 
60=sumT  
Densidades ( 3/ mkg ) 1000=aguaρ  
1030=−aguaycolpropilenglρ  
Calores específicos ( KkgJ ⋅/ ) 4180=aguaCp  
3900=−aguaycolpropilenglCp  
Fracción solar mínima anual (f) 7.0=f  
Estratificación del tanque ( tE ) 5.0=tE  
Caudal de consumo (
s





Los resultados para los valores medios anuales son los siguientes: 
 
• Temperatura de entrada a colectores ( ciT ): 
 
KTci 005.325=  
 
• Temperatura de salida a colectores ( coT ): 
 
KTco 576.332=  
 
• Temperatura de entrada al intercambiador de calor ( iciT ): 
 
KTici 417.321=  
 
• Temperatura de salida del intercambiador de calor ( icoT ): 
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KTico 48.328=  
 
• Temperatura de consumo ( consT ): 
 
KTcons 09.325=  
 
• Temperatura media del tanque ( tT ): 
 
KTt 946.321=  
 
• Área de colectores (Ac): 
 
2535.78 mAc =  
 
 
6.6.1. RESULTADOS MENSUALES  
 
Para este apartado se detallan los resultamos mes a mes de la instalación solar térmica. 
 
Se decide instalar un área de captación de 33 colectores, para la producción de agua 
caliente sanitaria, si cada colector tiene una superficie de 2.1 2m , el área total es: 
 
23.69 mAc =  
 
Con esta superficie de colectores se vuelve a resolver el sistema para estudiar si se cumplen 
las especificaciones del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a la fracción solar 
media anual. 
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• Temperatura de entrada a colectores ( ciT ): 
 















• Temperatura de salida a colectores ( coT ): 
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• Temperatura de entrada al tanque ( iciT ): 
 















• Temperatura de salida al tanque ( icoT ): 
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• Temperatura de consumo ( consT ): 
 















• Temperatura media del tanque ( tT ): 
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6.6.2. RESULTADOS MENSUALES CON PÉRDIDAS 
REALES DEL COLECTOR 
 
Para este apartado se tienen en cuenta las pérdidas reales del colector solar, calculadas 
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Como estos valores son solo de un colector, hay que multiplicarlo por el número de 
colectores empleados para la instalación. 
 
Se decide instalar un área de captación de 32 colectores, para la producción de agua 
caliente sanitaria, si cada colector tiene una superficie de 2.1 2m  , el área total es: 
 
22.67 mAc =  
 
Con esta superficie de colectores se vuelve a resolver el sistema para estudiar si se cumplen 
las especificaciones del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a la fracción solar 
media anual. 
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• Temperatura de entrada a colectores ( ciT ): 
 















• Temperatura de salida a colectores ( coT ): 
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• Temperatura de entrada al tanque ( iciT ): 
 















• Temperatura de salida al tanque ( icoT ): 
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• Temperatura de consumo ( consT ): 
 















• Temperatura media del tanque ( tT ): 
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Por ello se puede decir que con un campo de 32 colectores se cumplen las especificaciones 
del Código Técnico de la Edificación, ya que se cubre una demanda de agua caliente 
sanitaria, media anual mayor del 70 %. 
 
Según el CTE el factor de contribución solar (f) no puede ser mayor que uno durante más 
de tres meses, como en la instalación f es mayor que uno para cinco meses, se pasa parte de 
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CAPÍTULO 7  
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7.1. INSTALACIÓN PARA ACS, CALEFACCIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN 
 




Figura 31: Instalación funcionando durante el verano 
 
A diferencia de la instalación funcionando sólo para ACS, la instalación completa está 
formada por un cuarto circuito. En el cuarto circuito hay que diferenciar que el caudal 
procedente de tanque de acumulación solar, se divide en dos, el dirigido al tanque de ACS, 
para atender la demanda de la misma, y el dirigido a satisfacer la demanda de frío, el cual 
va al generador de la máquina de absorción. 
 
Cuando no se consigue alcanzar la temperatura deseada para alimentar al generador de la 
máquina, el fluido es calentado por una caldera auxiliar. 
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Figura 32: Instalación funcionando durante el invierno 
 
Para el caso del cuarto circuito funcionando en el sistema de invierno el caudal procedente 
de tanque de acumulación solar, se divide en dos, el dirigido al tanque de ACS, para 
atender la demanda de la misma, y el dirigido a satisfacer la demanda de calor, el cual va al 
suelo radiante. 
 
Cuando no se consigue alcanzar la temperatura deseada para satisfacer la demanda de calor 
a través del suelo radiante, el fluido es calentado por una caldera auxiliar antes de llegar al 
mismo. 
 
Se decide instalar 72 colectores, como cada colector tiene una superficie de 2.1 2m , la 
instalación tiene por tanto un área total de captación: 
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7.2. DATOS DE PARTIDA 
 
Los datos necesarios de partida son los explicados a continuación: 
 
• La radiación sobre el plano inclinado: 
 
Como se ha explicado en secciones anteriores, el colector se apoya en la cubierta de las 
viviendas. Las cubiertas de las viviendas tienen una inclinación de 30 º, por lo que para 
hallar la radiación en el plano inclinado del colector, es necesario acudir a factores de 
correlación como los expuestos en el apartado de la instalación de agua caliente sanitaria. 
 
























Enero 213 1,33 283,29 
Febrero 289 1,25 361,25 
Marzo 395 1,16 458,2 
Abril 514 1,07 549,98 
Mayo 600 1 600,00 
Junio 676 0,97 655,72 
Julio 711 1 711,00 
Agosto 653 1,08 705,24 
Septiembre 520 1,19 618,80 
Octubre 355 1,33 472,15 
Noviembre 269 1,41 379,29 







• Las resistencias térmicas del colector: 
 
Al realizarse el proyecto considerando el uso de colectores reales, hay que tener en cuenta 
las pérdidas reales que sufre el colector, estas pérdidas se han calculado en el apartado de 
las pérdidas del colector y el valor mensual obtenido para un colector es el siguiente: 
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Estos valores hay que multiplicarlos por el número de colectores de la instalación. 
 
• Eficiencia de los intercambiadores de calor (εic): 
 
La instalación para calefacción, climatización y ACS consta de dos intercambiadores de 
calor, uno que separa el circuito primario del secundario y otro que separa el circuito 
terciario del cuarto. 
 
Los intercambiadores utilizados tienen una eficiencia de 0.7. 
 
• Caudal consumo ACS (mcons): 
 
El caudal de consumo es el calculado en el apartado de agua caliente sanitaria, su valor 
medio es: 
 
skgmcons /116.0=  
 
• Caudal máquina absorción ABS (mabs). 
 
El caudal de la máquina de absorción es un dato aportado por el fabricante. 
 
• Temperatura de la red (Tred): 
 
La temperatura de red mensual es la utilizada en el apartado de ACS, su valor está tomado 





DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 










Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic Año
Tª(ºC) 6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10.3
 
 
• Temperatura ambiente (To): 
 
La temperatura media mensual en la ciudad de Badajoz es la siguiente: 
 
MES Ene Feb Mar Abr May Jun  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media
Anual 
Tª(ºC) 8.5 10.3 12.7 14.5 18 22.5 25.7 25.2 22.6 17.4 12.5 9.6 16.6 
 
 
• Densidad de los fluidos (ρagua-glicol, ρagua): 
 
Las densidades del agua y de la mezcla de agua y glicol son las siguientes: 
 
La densidad del agua es: 
3/1000 mkga =ρ . 
 
La densidad de la mezcla es:  
3/1030 mkgpa =ρ . 
 
• Calor específico de los fluidos (Cpagua-glicol, Cpagua). 
 
Los calores específicos del agua y de la mezcla de agua y glicol son los siguientes: 
 
Calor específico del agua: 
KgKJCpa /4180=  
 
Calor específico de la mezcla: 
KgKJCppa /3800=  
 
• Temperatura de suministro ACS (Tsum). 
 
La temperatura de suministro es de al menos 60 ºC, para evitar bacterias y enfermedades 
derivadas de éstas. 
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La temperatura de entrada al generador de la máquina de absorción es un dato aportado por 
el fabricante, su valor es: 
 
KTgene 350=  
 
• Demanda de frío del edificio. 
 
La demanda de frío o calor del edificio es la calculada mediante el cálculo de cargas 
térmicas de refrigeración y calefacción, su valor mensual es: 
 
Para el uso del sistema de calefacción, la demanda de calor es: 
 
Noviembre 75082,18 W 
Diciembre 107841,11 W 
Enero 114545,57 W 
Febrero 86456,55 W 
Marzo 63871,92 W 
 
 
Para el uso del sistema de climatización, la demanda de frío es: 
 
Junio 125505,37 W 
Julio 153496,22 W 
Agosto 165838,08 W 




• COP máquina absorción: 
 
Este dato es aportado por el fabricante, según las hojas de especificaciones de la máquina 
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7.3. PARÁMETROS VARIABLES: 
 
• Caudal en el primario m1: 
 
El caudal del circuito primario depende del número de colectores del proyecto, en función 









• paρ  la densidad de la mezcla agua-glicol. 
• A  la superficie de captación. 
 
• Caudal en el secundario m2: 
 
El caudal del circuito secundario se considera igual al del circuito primario. 
 
• Caudal en el terciario mT. 
 
El caudal del circuito terciario está compuesto por la suma del caudal para ACS y el caudal 
que necesita la máquina de absorción. 
 
• Caudales en el intercambiador de calor de ACS macs. 
 
Es el caudal que se necesita para el ACS se toma un valor igual al caudal de consumo. 
 
 
• Caudal en el generador máquina de absorción mabs. 
 
El caudal que necesita la máquina de absorción es un dato que se obtiene de las 
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Las incógnitas del sistema de ecuaciones son las siguientes: 
 
• Temperatura salida colectores Tco. 
 
• Temperatura entrada colectores Tci. 
 
• Temperatura entrada intercambiador de calor Tice. 
 
• Temperatura salida intercambiador de calor Tics. 
 
• Temperatura entrada tanque solar secundario Tico. 
 
• Temperatura salida tanque solar secundario Tici. 
 
• Temperatura entrada tanque solar terciario Tet. 
 
• Temperatura salida tanque solar terciario Tst. 
 
• Temperatura entrada generador Tgene. 
 
• Temperatura salida generador Tgens. 
 
• Temperatura entrada tanque ACS Tacse 
. 
• Temperatura salida tanque ACS Tacss. 
 
• Temperatura retorno intercambiador ACS Tacsr. 
 
• Temperatura salida tanque ACS a consumo Tcons. 
 
• Fracción solar ACS fACS. 
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• Balance de energía en los colectores solares: 
 
El balance de energía, considerando un sistema estacionario, en los colectores solares es el 
siguiente: 
 




• inadoIplanoincl  es la radiación que incide en un plano inclinado 30º. 
• 0a  rendimiento óptico del colector aportado por el fabricante. 
• A  es el área de captación total, es decir, 2,1 2m (que es el valor de la 
superficie de un solo colector) por el número total de colectores. 
• Qpc son las pérdidas reales de todos los colectores. 
• 1m  flujo másico del circuito primario, mezcla de agua-glicol. 
• Cppa  capacidad calorífica de la mezcla. 
• )( TciTco − diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada a los 
colectores y la de salida. 
 
• Balance de energía en la tubería de subida a los colectores. 
 
El balance de energía en las tuberías que llevan el agua a los colectores es el siguiente: 
 




• Tics  es la temperatura de salida del intercambiador de calor solar, su valor 
es mayor que la temperatura de entrada a los colectores, debido a las 
pérdidas en las tuberías. 
• UA  es el coeficiente global de transferencia de calor, por el área de 
transferencia de calor, de las tuberías. Calculado en el apartado del cálculo 
de las pérdidas en tuberías. 
• Tlm∆ es el incremento de temperatura logarítmico medio para las tuberías de 
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• Balance de energía en la tubería de bajada de los colectores. 
 
De forma semejante a las tuberías de subida a los colectores, el balance de energía en las 
tuberías de bajada es la siguiente: 
 
TlmUATiceTcoCppam ∆⋅=−⋅⋅ )(1  
Donde: 
 
• Tice  es la temperatura de entrada al intercambiador de calor solar, su valor 
es menor  al de salida de los colectores debido a las pérdidas en las tuberías. 
• Tlm∆  es el incremento de temperatura logarítmico medio para las tuberías 













• Balance de energía en el intercambiador de calor solar. 
 
El intercambiador de calor solar es un intercambiador simétrico, por lo que el flujo másico 
del circuito primario es igual al del circuito secundario: 
 
21 mm =  
 
Es necesario el cálculo de Cmin1, entre el flujo primario y el secundario, se realiza de la 
siguiente forma: 
 
)22,11min(1min mCpmCpC ⋅⋅=  
 
Por lo tanto, el alance de energía en el intercambiador de calor solar que de la forma 
siguiente: 
 
)(22)(11 TiciTicoCpmTicsTiceCpm −⋅⋅=−⋅⋅  
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Como se ha explicado anteriormente se emplea un intercambiador de eficiencia igual a 0.7, 








• Balance de energía en el depósito solar.  
 
Como se puede apreciar en las figuras 31 y 32, al tanque solar llega el flujo másico del 
circuito secundario (m2), a una temperatura definida como Tico, y el retorno del flujo 
másico del circuito terciario (mT), a una temperatura llamada Tet.  
 
A su vez está saliendo el flujo másico del terciario a una temperatura Tst y el flujo que 
retorna al circuito secundario a una temperatura Tici. 
 
La expresión del balance de energía en el tanque solar es la siguiente: 
 
)(3)(22 TetTstCpmTTiciTicoCpm −⋅⋅=−⋅⋅  
 
• Temperatura media en el tanque solar. 
 
La temperatura media del tanque solar se obtiene de la siguiente igualdad: 
 
CpTtimTmmTCpTetCpTicom )2(2 +=+  
 








• Grado de estratificación del tanque solar. 
 
La temperatura de salida del tanque (Tst) tiene un valor comprendido entre Tico, 
temperatura a la que llega el flujo másico del secundario, y la temperatura media de la 
mezcla. Esta temperatura de salida depende del grado de estratificación: 
 
Si Et es igual a 0 significa que el tanque está total mente mezclado y por tanto, la 
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Si Et es igual a 1, significa que el tanque está totalmente estratificado, por lo tanto, la 
temperatura del flujo de salida del tanque en la parte alta del mismo es igual a la 
temperatura del flujo másico caliente que llega al tanque, también por la parte de arriba. 
 








• Balance de energía en el intercambiador de calor ACS. 
 
Para el caso del intercambiador de calor de ACS, también se cuenta con un intercambiador 
de tipo simétrico, por lo tanto, a ambos lados del mismo, el flujo másico es igual y se ha 
denominado macs. 
 
El balance de energía en dicho tanque responde a la siguiente expresión: 
 
)()( TacssTacseCpacsmacsTacsrTstCpacsmacs −⋅⋅=−⋅⋅  
 
• Definición de eficiencia en el intercambiador de calor ACS. 
 
Para el caso de este intercambiador, al igual que en el caso del intercambiador de calor 
solar, se cuenta con una eficiencia de 0.7. 
 








Es necesario el cálculo de Cmin2, entre el flujo primario y el secundario, se realiza de la 
siguiente forma: 
 
),22min(1min mTCpTmCpC ⋅⋅=  
 
• Balance de energía en el depósito ACS. 
 
Al depósito de ACS llega el flujo másico macs, a una temperatura Tacse y un flujo másico 
de red a temperatura del agua de red del mes que corresponda. 
 
A su vez sale un flujo másico para consumo de ACS a temperatura de consumo y un flujo 
que retorna al circuito terciario a temperatura Tacss. 
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La expresión del balance de energía en el depósito de ACS es la siguiente: 
 
)()( TredTconsCpconsmconsTacssTacseCpacsmacs −⋅⋅=−⋅⋅  
 
• Temperatura media en el tanque ACS. 
 
La temperatura media que se tiene en el tanque de ACS se obtiene de la siguiente relación: 
 
2)( TtCpmconsmacsTredCpmconsTacseCpmacs ⋅⋅+=⋅⋅+⋅⋅  
 






• Grado de estratificación del tanque ACS. 
 
Para el caso del tanque de ACS, al ser de menor tamaño que el tanque solar, se considera 












• Contribución solar mínima anual (fACS). 
 
Como estipula el Código Técnico de la Edificación el factor de contribución mínima anual 
es 0.7 para la zona en la que se encuentra la ciudad de Badajoz. 
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La temperatura de suministro tiene que ser de al menos 60ºC para evitar bacterias. 
 
• Contribución solar anual (fABS, fCC). 
 
Para el caso de la contribución solar, para el circuito de refrigeración en verano y para el 
circuito de calefacción en invierno, no existe ninguna obligación de cubrir un determinado 
porcentaje como sucede en el caso del agua caliente. 
 
Este factor se ha determinado para conseguir la solución más económica y eficiente a la 
vez. 
 
Las expresiones del factor de contribución para ambos sistemas, el de verano y el de 
invierno, son las siguientes: 
 
















• Generador de la máquina de absorción. 
 
Los datos de la máquina de absorción utilizada son aportados por el fabricante, la 
maquina que se emplea en el proyecto es de la marca Yazaki y sus especificaciones se 
encuentran en el anexo. 
 
• Para el caso de la máquina funcionando en verano, se tiene: 
 
COP
atizaciónQcQgen lim=  
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ónQcalefacciQcc =  
 
El balance de energía en la máquina se realiza de la siguiente manera: 
 
)( TgensTgeneCpaguamabsQgen −⋅=  
 
• Balance de energía en la entrada al tanque solar del circuito terciario. 
 
El balance de masa en el circuito terciario, a su llegada al tanque solar es el siguiente: 
 
mabsmacsmT +=  
 
El balance de temperaturas en dicho punto se expresa mediante la siguiente igualdad: 
 
macsTacsrmabsTgensmTTet ⋅+⋅=⋅  
 
 
7.6. SOLUCIÓN MESES DE VERANO 
 
A continuación se muestra la solución mes a mes del sistema de ecuaciones con la 
instalación de climatización funcionando en verano y la instalación de calefacción 
funcionando en invierno. 
 
La resolución de las ecuaciones se ha llevado a cabo mediante el programa Mathcad. 
 
• Temperatura salida colectores Tco. 
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• Temperatura entrada colectores Tci. 
 







• Temperatura entrada intercambiador de calor Tice. 
 







• Temperatura salida intercambiador de calor Tics. 
 







• Temperatura entrada tanque solar secundario Tico. 
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• Temperatura salida tanque solar secundario Tici. 
 







• Temperatura entrada tanque solar terciario Tet. 
 







• Temperatura salida tanque solar terciario Tst. 
 







• Temperatura salida generador Tgens. 
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• Temperatura entrada tanque ACS Tacse. 
 







• Temperatura salida tanque ACS Tacss. 
 







• Temperatura retorno intercambiador ACS Tacsr. 
 







• Temperatura salida tanque ACS a consumo Tcons. 
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• Fracción solar ACS fACS. 
 







• Fracción solar ABS fABS. 
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7.7. SOLUCIÓN MESES DE INVIERNO 
 
• Temperatura salida colectores Tco. 
 








• Temperatura entrada colectores Tci. 
 








• Temperatura entrada intercambiador de calor Tice. 
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• Temperatura salida intercambiador de calor Tics. 
 








• Temperatura entrada tanque solar secundario Tico. 
 








• Temperatura salida tanque solar secundario Tici. 
 







• Temperatura entrada tanque solar terciario Tet. 
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• Temperatura salida tanque solar terciario Tst. 
 








• Temperatura salida del suelo radiante. 
 








• Temperatura entrada tanque ACS Tacse. 
 







• Temperatura salida tanque ACS Tacss. 
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• Temperatura retorno intercambiador ACS Tacsr. 
 








• Temperatura salida tanque ACS a consumo Tcons. 
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• Fracción solar ACS fACS. 
 








• Fracción solar para calefacción. 
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En el presente capítulo se calculan las dimensiones de los diferentes sistemas que 
componen la instalación para su funcionamiento. 
 
Los diferentes sistemas que apoyan el funcionamiento de la instalación son los siguientes:  
 
• Sistema de captación. 
• Sistema de acumulación. 
• Sistema de intercambio de calor. 
• Sistemas para la circulación del fluido. 
• Sistemas de expansión. 
 
 
8.2. SISTEMA DE CAPTACIÓN 
 
 
8.2.1. CAPTADOR SOLAR 
 
Como sistema de captación se ha decidido utilizar captadores planos de la empresa Gamesa 
solar. El modelo del captador solar es  el GAMELUX N, cuenta con una superficie 
selectiva y con una cobertura de vidrio templado. En el apartado de anexos se aporta la hoja 





Figura 33: Captador GAMELUX N 
 
(Fuente: GAMESA SOLAR) 
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Algunas de las características destacables del colector son: 
 
• Captador fabricado mediante tecnología sputtering. 
• 360º de contacto entre banda absorbente y los tubos de cobre. 
• Emisión de un 7% de la radiación, minimizando las pérdidas térmicas. 
• Absorción del 95% de la radiación solar recibida. 
• Superficie de captación de 2.1 2m . 
• Banda absorbente de aluminio, más ligero y ecológico. 
• Caja de aluminio anodinado de alta resistencia a la corrosión. 
 
La tecnología sputtering, en español, pulverización catódica, es un proceso físico en el que 
se produce la vaporización de los átomos de un material sólido denominado "blanco" 
mediante el bombardeo de éste por iones energéticos. Este es un proceso muy utilizado en 
la formación de películas delgadas sobre materiales, técnicas de grabado y técnicas 
analíticas. 
 
El sistema diseñado para la producción de agua caliente sanitaria, calefacción y 
refrigeración consta de 72 colectores. Se distribuyen en 12 filas de 6 colectores. En la 
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8.2.2. FLUIDO CALOPORTADOR 
 
En el circuito primario se hace uso de un fluido caloportador formado por una mezcla de 
agua y anticongelante, el cual, como en la mayoría de los casos es propilenglicol. 
 
 El anticongelante sirve para evitar la congelación en el circuito primario del colector. 
En función de las propiedades del lugar, como la temperatura, la cantidad de anticongelante 
necesario puede variar. 
 
Para el caso de esta instalación se decide utilizar una mezcla de propilenglicol-agua de la 
empresa LUMELCO SOLAR., cuya hoja de características se encuentran en el apartado de 
anexos.  
 
La mezcla utilizada en el circuito primario es de agua con un 30% de propilenglicol. Sus 
propiedades, de acuerdo a las gráficas de este anticongelante son: 
 
• La densidad es ρ  = 1030 3m
Kg . 
• La viscosidad esµ = 0.01 2msN ⋅ . 
• La conductividad térmica es fluidoK =0.46 KmW ⋅ . 
• La capacidad calorífica es kgKJCp /3900= . 
 
 
8.3. SISTEMAS DE ACUMULACIÓN 
 
Para un mejor dimensionamiento de la instalación se decide la colocación de tres tanques 
de almacenamiento, dos denominados tanques de almacenamiento solar y otro denominado 
tanque de ACS. Como se desea su estratificación, se colocan de forma vertical y se ubican 
en un cuarto de calderas, evitando así el contacto con el exterior. Sus volúmenes se calculan 
para que puedan abastecer la demanda de las 28 viviendas para las cuales se diseña la 
instalación. 
 
Para el cálculo de este apartado se tiene en cuenta que el caudal instantáneo demandado por 
una instalación de agua caliente sanitaria varía de forma muy brusca de un instante a otro. 
Su distribución en el tiempo depende de los hábitos de los habitantes, sus actividades 
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8.3.1. TANQUE DE ACUMULACIÓN SOLAR 
 
El tanque de acumulación solar es el tanque de mayor volumen. Este tanque es el encargado 
de almacenar la energía térmica que trae el fluido caloportador, dicha energía es captada, 
por los paneles solares, procedente del sol. 
 
La necesidad de acumular la energía es debida a la poca coordinación entre consumo y 
energía solar, ya que cuando el consumo es máximo se dispone de menor radiación solar, a 
diferencia de cuando la radiación es máxima y el consumo es menor. 
 
Según el CTE, la relación que se debe cumplir entre el volumen del depósito de 






Se decide que el volumen total de acumulación solar es de 10000 l, por tanto se necesitan 
dos tanques de acumulación solar. 
 
Los tanques que se deciden utilizar para esta aplicación son iguales y de la empresa 
SALVADOR ESCODA, con las siguientes características: 
 
• Capacidad de 5000 l. 
• Diámetro de 1635 mm. 
• Altura de 2895 mm. 
 
El resto de características se suministran en la hoja de fabricantes que se encuentra en el 
apartado de anexos. 
 
En la siguiente figura se puede apreciar un tanque de este tipo. 
 
 
Figura 35: Tanque de 5000 l 
 
(Fuente: SALVADOR ESCODA) 
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8.3.2. TANQUE DE ACS 
 
El tanque de ACS es el tanque encargado de almacenar el agua que posteriormente es 
llevada a los puntos de consumo de cada vivienda. 
 
Para su dimensionamiento se hace uso del DITE 1.01 y el CTE, estos documentos muestran 
indicaciones a seguir para el cálculo del volumen necesario para el tanque de ACS. Se 
especifica que el volumen mínimo del tanque debe ser el consumo total durante un periodo 
punta. De esta forma se realiza el cálculo para el momento más desfavorable, asegurándose 
la capacidad de abastecimiento durante la peor situación. 
 
 
8.3.2.1. CÁLCULO DEL NÚMERO DE VIVIENDAS ESTÁNDAR 
 
Para comenzar el cálculo es preciso antes calcular el número de viviendas estándar 
equivalente, ya que en función de el número de cuartos de baños el consumo es mayor o 
menor. 
 
Según el DITE 1.01 una vivienda estándar está definida por las siguientes características: 
 
• Ocupación de 3.5 personas. 
• Cuartos húmedos: 
 
- Un cuarto de baño con bañera de 150 litros. 
- Una cocina con un fregadero. 
 
Se tienen diferentes factores multiplicadores que afectan a las viviendas que son distintas 
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4 cuartos de baño con bañera de 150 o 180 L 2,3 
3 cuartos de baño con bañera de 150 o 180 L 2 
2 cuartos de baño con bañera de 150 o 180 L 1,6 
1 cuartos de baño con bañera de 180 L, y un cuarto de aseo con 
ducha 
1,4 
1 cuartos de baño con bañera de 150 L, y un cuarto de aseo con 
ducha 
1,3 
1 cuarto de baño con bañera de 180 L 1,1 
VIVIENDA ESTANDAR: 1 cuarto de baño con bañera de 150 L 1 
1 cuarto de baño con bañera de 135 L 0,9 
1 cuarto de aseo con ducha 0,6 
1 cuarto con lavabo 0,4 
 
Figura 36: Factores para el cálculo de la vivienda equivalente 
 
(Fuente: DITE 1.01) 
 
Para el caso de esta instalación el factor de corrección es el mismo para todas las viviendas, 
ya que todas ellas están compuestas por el mismo número de cuartos de baño, 2 con bañera 
de 150 o 180 L, por tanto el factor multiplicador es 2. 
 
Por tanto el número de viviendas equivalentes es: 
 




• ven _  es el número de viviendas equivalentes. 
• n  es el número real de viviendas, en este caso el proyecto consta de 28. 
• f  es el factor de corrección tomado de la tabla anterior e igual a 2. 
 
Queda por tanto: 
 
squivalenteviviendaseven 56228_ =⋅=  
 
8.3.2.2. CÁLCULO REPERÍODO DE PUNTA 
 
A continuación se estima la duración del periodo punta, existen diferentes expresiones para 
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8.3.2.3. CÁLCULO DEL CAUDAL MÁXIMO HORARIO 
 
Para hallar el caudal máximo horario de la instalación en función del número de viviendas 
es necesario multiplicar el consumo de base durante el periodo de punta de una vivienda 
estándar por el número de viviendas y por un coeficiente de simultaneidad. 
 
En capítulos anteriores se ha calculado el consumo diario de todas las viviendas, su valor es 
de 3696 l/ día. Hay que tener en cuenta que el consumo punta es del orden del 75% del 
consumo total diario, por ello el consumo punta tiene el siguiente valor: 
 
díalQacsppQ /277275.0_ =⋅=  
 
 
A continuación de calcula el coeficiente de simultaneidad, necesario para hallar el caudal  
del consumo en el periodo punta  de las viviendas. El coeficiente de simultaneidad se 




1 =+−= venφ  
 






_max =⋅=⋅⋅= φ  
 
 
8.3.2.4. VOLUMEN ÚTIL 
 
Los depósitos de acumulación deben ser diseñados de forma que se favorezca la 
estratificación. 
 
Para calcular el volumen que se necesita que tenga el tanque de ACS para hacer frente a la 
demanda en hora punta, hay que tener en cuenta que el tanque tiene zonas de agua no 
aprovechable, ya que al entrar el agua fría en el tanque, ésta tiende a mezclarse con el agua 
caliente de forma proporcional a la cantidad de movimiento. Por ello es preferible que los 
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Esta agua no aprovechable se debe tener en cuenta  a la hora de calcular el volumen total de 
acumulación. 
 
El factor de mezcla que representa la relación entre el volumen útil del depósito y el 
volumen efectivo depende del factor de forma, el cual se calcula a continuación: 
 
D




• H es la altura del depósito y tiene un valor de  2400 mm. 
• D  es el diámetro del depósito y tiene un valor de 985 mm. 
 




2400 ==ff  
 
Si la temperatura del agua en el depósito es de 60 ºC y se admite que el agua caliente a la 
salida del depósito sea todavía útil  a la temperatura de 45º C, el factor de mezcla se puede 
calcular mediante la siguiente ecuación: 
 
fm ff ⋅+= 14.063.0  
 
Para factores de forma superiores d 2,5 se tomaría un factor de mezcla igual a 0.98. 
 
El valor del factor de mezcla es: 
 
97.043.214.063.0 =⋅+=mf  
 






V =  
 
 
8.3.2.5. POTENCIA Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN 
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lTC 38.2908max =⋅  
 


























65.1333 ==  
 
Con estos datos se decide utilizar un tanque de la empresa SALVADOR ESCODA, cuyas 
características principales son: 
 
• Capacidad 1500 l. 
• Altura igual a 2400 mm. 
• Diámetro igual a 985 mm. 
 
El resto de características se encuentran en la hoja de características del fabricante en la 
parte de anexos. 
 
 
8.4. SISTEMAS DE INTERCAMBIO DE CALOR 
 
En la instalación diseñada se precisan dos intercambiadores de calor. Uno para transferir el 
calor captado por los colectores en el circuito primario al circuito secundario y otro para 
transferir el calor del circuito secundario al circuito terciario. 
 
Se ha de tener en cuenta que en el diseño de los intercambiadores se debe conseguir una 
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8.4.1. INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CIRCUITO PRIMARIO 
 
Una de las razones de la colocación de intercambiadores de calor entre el circuito primario 
y el secundario es la utilización de anticongelante en el circuito de los colectores. Mediante 
este tipo de intercambiadores se consigue aislar el circuito del anticongelante y transmitir el 
calor del mismo al circuito de consumo. También es importante la ventaja de disminuir los 
riesgos de corrosión en los circuitos cerrados. 
 
Los intercambiadores que se pueden utilizar en este tipo de instalaciones pueden estar 
incorporados en el acumulador, o ser externos a éste. En el caso de estar incorporado, se le 
suele conocer como serpentín. 
 
Para el caso de este proyecto se utilizan intercambiadores externos. 
 
A continuación se calculan parámetros necesarios en el dimensionado de intercambiadores. 
 
 
8.4.1.1. CÁLCULO DEL CALOR INTERCAMBIADO 
 
En este apartado se hace uso de los datos obtenidos mediante el programa Mathcad, de las 
temperaturas que alcanzan los fluidos en la instalación de ACS y climatización. Con ellos 
se calcula el calor que se intercambia, mediante la siguiente relación: 
 
)(22)(11 TiciTicoCpmTciTcoCpmQic −⋅⋅⋅=−⋅⋅= ε  
 
El calor que el circuito primario aporta al intercambiador es el siguiente: 
 
WQic 8.58432)303.282-315.723(3800236.1 =⋅⋅=  
 
 
8.4.1.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE 
CALOR DEL INTERCAMBIADOR 
 













• hi  es el coeficiente de convección exterior [ 2/ KmW ]. 
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• e  es el espesor de las placas [m]. 
• K es la conductividad térmica de las placas [ KmW / ]. 
• he  es el coeficiente de convección exterior [ 2/ KmW ]. 
 
La expresión para los coeficientes convectivos es la siguiente: 
 
lc
KNuh ⋅=  
Donde: 
 
• K es la conductividad térmica [W/mK]. 
• Lc es la longitud característica [m]. 
• Nu es el número de Nusselt que viene definido por la siguiente expresión: 
 




• Pr es el número de Prandtl, que tiene el siguiente valor: 
 
K
Cp⋅= µPr  
 
 




390001.0Pr =⋅=  
 




418400105.0Pr =⋅=  
 
• Re es el número de Reynolds que se define como: 
 
µ
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Antes, es necesario calcular la velocidad del fluido y la longitud característica: 
 
La velocidad del fluido se determina mediante la siguiente expresión: 
 
A




• mcanal  es el flujo másico [kg/s]. 
• ρ  es la densidad [ 3/ mkg ]. 
• A  es el área de paso [ 2m ]. 
 






Siendo N el número de placas del intercambiador. 
 





202.1 =−=  
 
El área del canal viene definido por la siguiente fórmula: 
 




• b les la separación entre placas 4 mm. 
• W es el ancho del intercambiador se le da un valor de 123 mm. 
 
Por tanto el área tiene un valor: 
 
241092.4 mAcanal −⋅=  
 
Con el área calculada, las velocidades para ambos circuitos tienen los siguientes valores: 
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062.01 4 =⋅⋅= −  
 




062.02 4 =⋅⋅= −  
 
La longitud característica tiene la siguiente expresión: 
 
Pc




• Sc es la sección característica del canal. 
• Pc es el perímetro característico del canal. 
 









Con los datos calculados es posible calcular el número de Reynolds para el circuito 
primario y el secundario: 
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- Para el circuito primario su valor es: 
 
16.4578.84528.1004.0PrRe4.0 4.064.04.064.0 =⋅⋅=⋅⋅=Nu  
 
- Para el circuito secundario su valor es: 
 
05.5948.49604.0PrRe4.0 4.064.04.064.0 =⋅⋅=⋅⋅=Nu  
 
Los coeficientes convectivos de los dos circuitos son: 
 






KNuh ⋅=⋅=⋅=  
 




98.005.59 mKWh ⋅=⋅=  
 














8.4.1.3. CÁLCULO DEL ÁREA DEL INTERCAMBIADOR 
 
Para el cálculo del área de transferencia se hace uso de la siguiente fórmula: 
 
 













Que sustituyendo valores queda: 
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Teniendo en cuenta que se quiere un intercambiador cuya eficiencia sea del 0.7, el área 








⋅= ε  
 
 
8.4.1.4. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PLACAS 
 






46.2 ===  
 
El tipo de intercambiador que se decide instalar es del firma VIESMANN y modelo 3003 




Figura 37: Intercambiador de placas 
 
(Intercambiador de placas de la firma VIESSMANN) 
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8.4.2. INTERCAMBIDOR DE CALOR DEL CIRCUITO SECUNDARIO 
 
El modelo de intercambiador que se decide instalar para el caso del circuito secundario es 
también de la firma VIESSMANN y el modelo es el 3003 487. 
 
 
8.5. SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 
 
El sistema de circulación de la instalación está formado por todas las bombas que hacen 





Las tuberías que se escogen para el proyecto son de cobre y de tipo rígido. Se decide 
utilizar este tipo de tuberías debido a las altas temperaturas que alcanza el fluido a su través  
y los diferentes niveles de presión que se tienen en la instalación. Las tuberías elegidas son 
de la marca empresa Tubocobre S.A., se han tomado tuberías de tipo L, con diámetro 
exterior de 28. 575 mm y diámetro interior de 27.305 mm, tal como figuran en las hojas de 




Figura 38: Tuberías rígidas 
 
(Fuente: Tubocobre S.A.) 
 
La longitud de tuberías necesaria expuesta al exterior es de 252.43 m. 
 
La elección del cobre como material de las tuberías es debido a la multitud de ventajas que 
éste presenta. El cobre es el tercer metal más utilizado en el mundo, por detrás del hierro y 
el aluminio. 
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• Después de la plata, es el elemento con mayor conductividad eléctrica y térmica. 
• Es un material abundante en la naturaleza. 
• Tiene un precio accesible. 





Según las indicaciones del RITE, es necesario colocar un espesor de 35 mm de aislante en 
las tuberías. El aislante elegido para las tuberías es  de la marca ARMAFLEX. 
 
Es un aislamiento térmico flexible de estructura celular cerrada y con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua. 
 
Son coquillas de 2m de largo y con espesor 35 mm su conductividad térmica es de 










8.5.3. BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
 
Las bombas de circulación facilitan la circulación del fluido por las tuberías, la potencia de 
una bomba viene definida por la siguiente expresión: 
 
QPW ⋅∆=  
Donde: 
 
• P∆  es la pérdida de carga [kPa]. 
• Q  es el caudal que atraviesa dos puntos con pérdida de carga P∆  [ sm /3 ]. 
 
El caudal de la bomba del circuito primario se define: 
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1.272601 2 =⋅⋅⋅=  
 
El caudal del circuito secundario se supone el mismo. 
 
skgmc /236.12 =  
 
El caudal del circuito terciario es: 
 
skgmabsmacsmc /71.03 =+=  
 
A continuación se calculan las diferentes pérdidas de carga. 
 
 
8.5.3.1. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA 
 
Se definen pérdidas de carga a aquellas pérdidas energéticas que sufre el fluido a través de 
tuberías debido a la fricción de éste con los diferentes elementos. 
 
El cálculo de las pérdidas de carga se realiza en los siguientes elementos: 
 
• Tuberías. 
• Intercambiadores de calor. 
• Tanques de acumulación. 
• Máquina de absorción. 
• Captadores solares. 
 
 
8.5.3.1.1. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS 
 
En primer lugar se calculan las pérdidas de carga en las tuberías del circuito primario, 






2 ∑+⋅⋅⋅⋅=∆ kvDLfvP fluidofluidoρ  
Donde: 
 
• fluidov  es la velocidad que lleva el fluido al atravesar las tuberías [m/s]. 
• f  es el coeficiente de fricción del material de las tuberías []. 
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• fluidoρ es la densidad del fluido en el circuito primario [kg/ 3m ]. 
• L  es la longitud de tubería [m]. 
• intD  es el diámetro interior de las tuberías [m]. 
• ∑kv  es el sumatorio de los coeficientes de pérdidas de los diferentes elementos []. 
 
Para comenzar el cálculo se halla la velocidad del fluido que atraviesa las tuberías mediante 










Los valores son: 
 
- Para el circuito primario: 
 
1fluidov = 2.049 m/s 
 
- Para el circuito secundario: 
 
2fluidov =2.11 m/s 
 
- Para el circuito terciario: 
 
3fluidov  =1.21 m/s 
 





ρ intRe ⋅⋅=  
 




ff ε=  
 
En un fluido con capa límite completamente desarrollada el problema de las pérdidas de 
carga se reduce a conocer la relación de f con Re y la rugosidad relativa. Para un fluido 
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Para el caso de un flujo turbulento, existen tres comportamientos según los valores de 
rugosidad relativa y número del número Reynolds: 
 
• Tubería hidráulicamente lisa: El valor del coeficiente de fricción f depende 






• Tubería hidráulicamente rugosa: El valor del coeficiente de fricción f depende 
exclusivamente de la rugosidad relativa y no de Re. La fórmula de f para este tipo 







• Tubería hidráulicamente semirrugosa: El valor del coeficiente de fricción f depende 
del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Colebrook unió las ecuaciones 







/log21 ε  
 
El diagrama de Moody está construido a partir de las ecuaciones anteriores y presenta en 
escala doblemente logarítmica el valor del factor de fricción f en función de Re para 
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Figura 40: Diagrama de Moody 
 
En la siguiente tabla se representan diferentes valores para los coeficientes de pérdidas de 
los distintos elementos que componen este tipo de instalaciones. 
 
Los valores del número de Reynolds son: 
 
- Para el circuito primario: 
 
63.5762Re =  
 
- Para el circuito secundario: 
 
55.57613Re =  
 
- Para el circuito terciario: 
 
05.33039Re =  
 
Por tanto, la pérdida de carga en las tuberías, incluyendo las de ida y las de retorno, tiene un 
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kPaPtuberías 83.2281 =∆  
 
También es necesario calcular las pérdidas de carga en las tuberías de la instalación 
interior: 
 
• Pérdidas de carga en las tuberías que unen el intercambiador de calor del circuito 
primario y el tanque de acumulación solar. Se estima que la longitud de tubería 
necesaria para este tramo es de 2 m. 
 
kPaPtuberías 635.42 =∆  
 
• Pérdidas en las tuberías que unen el tanque de acumulación solar con el 
intercambiador que une el circuito terciario. Se estima que la longitud de tubería 
necesaria para este tramo es de 2 m. 
 
kPaPtuberías 569.13 =∆  
 
 
8.5.3.1.2. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LOS 
INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 
La pérdida de carga en los intercambiadores de calor puede ser como máximo 200 mbar 
según la hoja del fabricante. 
 
Al tener dos intercambiadores, se tiene una pérdida de carga total en los intercambiadores 
de: 
kPaPic 40=∆  
 
 
8.5.3.1.3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LA MÁQUINA DE 
ABSORCIÓN 
 
La pérdida de carga de la máquina viene especificada en las hojas del fabricante, su  valor 
es el siguiente: 
 
kPaPabs 1.70=∆  
 
 
8.5.3.1.4. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CAPTADORES SOLARES 
 
La pérdida de carga de los intercambiadores solares viene definida en la hoja de 
características del fabricante, su valor es: 
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mmcaP 6.9=∆  
 
Como la instalación consta de 72 colectores colocados en paralelo la pérdida de carga total 
es la pérdida de carga de uno solo: 
 
mmcaP 6,9=∆  
 
Pasando estas unidades a Pa (1 mmca = 9,8 Pa) queda lo siguiente: 
 
kPasPcolectore 094.0=∆  
 
 
8.5.3.1.4. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA EN LAS TUBERÍAS DEL 
SUELO RADIANTE 
Las tuberías empleadas en la aplicación de suelo radiante tienen una longitud L=146.31 m 
como se calcula en el apartado del dimensionado del suelo radiante. Tienen un diámetro 
interno de 29 mm con un espesor de 3 mm. La velocidad del fluido a su través es de 0.5 
m/s. el número de Reynolds es el siguiente: 
42.18170Re =  
Por tanto, la pérdida de carga en dichas tuberías es: 
 
kParadiantePsuelo 221.2_ =∆  
 
 
8.5.3.2. POTENCIAS DE LAS BOMBA 
 
A continuación, una vez calculadas todas las pérdidas de carga que se producen en los 
distintos elementos, se calculan las potencias necesarias para las 3 bombas de la instalación. 
 
 
8.5.3.2.1. BOMBA 1 
 
Se considera la bomba 1 a aquella que está situada en el circuito primario y que debe llevar 
la mezcla de propilenglicol y agua a los colectores solares. 
 
Para el caso de la bomba 1, el valor de la pérdida de carga total, es la suma de las pérdidas 
de carga en los colectores, tuberías y en los accesorios, tiene el siguiente valor: 
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kPaP 92.22883.228094.01 =+=∆  
 





111 3 =⋅⋅=⋅∆= ρ  
 
La bomba seleccionada para esta aplicación es de la firma GRUNDFOS, modelo CHV 4, 
ya que se adapta a las condiciones de diseño. 
 
 
8.5.3.2.2. BOMBA 2 
 
Se denomina bomba 2, a la bomba situada en el circuito secundario, que impulsa el fluido 
entre el intercambiador de calor y el acumulador térmico solar. 
 
Las pérdidas de carga a las que tiene que hacer frente la bomba, son las del intercambiador 
del circuito y las tuberías del circuito, el valor de la potencia necesaria en esta bomba es: 
 
kPaP 635.44635.4402 =+=∆  
 





222 3 =⋅⋅=⋅∆= ρ  
 
La bomba seleccionada para esta aplicación es de la firma GRUNDFOS, modelo CHV 4, 
ya que se adapta a las condiciones de diseño. 
 
 
8.5.3.2.3. BOMBA 3 
 
Se denomina bomba 3 a aquella situada a la salida del tanque de acumulación solar. Tiene 
que soportar las pérdidas de carga de los circuitos del secundario, y del intercambiador de 
calor del agua caliente sanitaria. 
 
kPaP 569.41569.1403 =+=∆  
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333 3 =⋅⋅=⋅∆= ρ  
 
La bomba seleccionada para esta aplicación es de la firma GRUNDFOS, modelo CHV 4, 
ya que se adapta a las condiciones de diseño. 
 
 
8.5.3.2.4. BOMBA 4 
 
La bomba cuatro es la bomba situada entre la máquina de absorción, o el suelo radiante en 
invierno y el resto de la instalación. 
 
Es la encargada de impulsar el agua procedente de la máquina de absorción o suelo 
radiante, hacia la caldera. La pérdida de carga que sufre esta bomba es: 
 
kPaP 1.704 =∆  
 
Se considera la pérdida de carga de la máquina de absorción, al ser esta mucho mayor que 
la del suelo radiante, tomando dicho dato se realiza el cálculo para el momento más 
desfavorable. 
 





444 3 =⋅⋅=⋅∆= ρ  
 
 
La bomba seleccionada para esta aplicación es de la firma GRUNDFOS, modelo CHV 4, 
ya que se adapta a las condiciones de diseño. 
 
 
8.6. SISTEMAS DE EXPANSIÓN 
 
Los vasos de expansión son dispositivos que absorben las dilataciones que el agua sufre por 
la diferencia de temperaturas. Cuando aumenta la temperatura y el fluido se dilata, el fluido 
sobrante entra en los vasos de expansión. 
 
Para calcular el volumen necesario de los vasos de expansión se calcula el volumen 
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8.6.1. VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO 
 
El volumen del primer vaso de expansión es el siguiente: 
 
11 VicVtuberíassVcolectoreVc ++=  
 




lsVcolectore 2.1337285.1 =⋅=  
 






=⋅⋅=⋅= π  
 
Los datos de la capacidad del intercambiador se extraen de la hoja de especificaciones del 
mismo, tiene un valor de: 
 
lVic 75.01=  
 
El volumen total es por tanto, el siguiente: 
 
lVc 48.27875.053.1442.1331 =++=  
 












48.2781 =−=  
 
Se decide utilizar un vaso de expansión de la marca TERMOCAN de 40 l, cuyo código es 
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Figura 41: Vaso de expansión de TERMOCAN 
 
 
8.6.2. VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO SECUNDARIO 
 
El volumen que se utiliza para calcular el vaso de expansión del circuito secundario, es la 
suma del volumen de todas las. 
 






=⋅⋅=⋅= π  
 
Por tanto el volumen total es el siguiente: 
 
lVc 17.12 =  
 






22 =−=−= ρρρ  
 
En este caso no es necesaria la colocación de un vaso ya que la dilatación es absorbida por 
el tanque de acumulación. 
 
 
8.6.3. VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO TERCIARIO 
 
Para el cálculo del volumen del circuito terciario, se toma la otra mitad del volumen del 
tanque de acumulación solar y el volumen de las tuberías de este circuito. 
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=⋅⋅=⋅= π  
Por tanto el volumen total es el siguiente: 
 
lVc 17.12 =  
 






21 =−=−= ρρρ  
 
En este caso no es necesaria la colocación de un vaso ya que la dilatación es absorbida por 
el tanque de acumulación. 
 
Para el caso del circuito de ACS  no se hace uso de ningún vaso de expansión. Esto se debe 
a que el circuito de ACS  es un circuito abierto, a diferencia de los anteriores, por tanto la 




8.7. SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 
 
Para el sistema de verano se hace uso de una máquina de absorción de la firma YAZAKI. 
Mediante este tipo de máquinas se hace uso del calor residual de los colectores, de tal 
forma que aporta un menor consumo energético y una mejora económica. 
 
La elección de la máquina se realiza en función de la demanda de climatización de las 
viviendas, eligiendo el modelo que mejor se adecua a las condiciones de la instalación. 
 
La demanda máxima calculada para la climatización del conjunto de las 28 viviendas es de 
unos 165 kW, es por ello que se ha seleccionado el modelo CH-K50, capaz de suministrar 
176 kW de capacidad frigorífica. 
 
Las características de la máquina de absorción se suministran en el apartado de anexos. En 
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8.8. SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
 
Para la instalación funcionando en invierno,  se dispone de suelo radiante, dicha instalación 
se utiliza para calefactar las cuatro habitaciones de la primera planta y el salón de la planta 
baja. Para el dimensionado se hace necesario calcular la longitud de tubo necesaria para 
cubrir la demanda de calefacción. 
 
El esquema de resistencias térmicas que representa la transferencia de calor en el sistema de 




Figura43: Esquema de resistencias del suelo radiante 
 
La longitud necesaria de tubería necesaria para la aplicación de suelo radiante se calcula 







• ∑Rt es  la suma de todas las resistencias térmicas [ WK / ]. 
• Tlm∆ es el incremento de temperatura logarítmico medio [K]. 
 
 
8.8.1. CALCULO DE LAS RESISTENCIAS TÉRMICAS 
 
8.8.1.1. CONVECCIÓN EXTERIOR 
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• extNu  es el número de Nusselt exterior para el caso de flujo superior y placa caliente 
y se calcula mediante la siguiente relación del libro Incropera, 1999: 
 
3/115.0 RaNuext ⋅=  
Donde: 





3)( LTTsgRa  
Donde: 




• Ts  es la temperatura de suelo [ºC]. 
• ∞T es la temperatura de la habitación [ºC]. 






1 =∞+= TTsβ  
 
8.8.1.2. CONDUCCIÓN A TRAVÉS DEL SUELO 
 
En el capitulo 2, se calcula éste valor mediante la composición del suelo, para este caso se 
tiene solo en cuenta la madera: 
 
AAKmadera
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8.8.1.3. CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE LOS TUBOS 
 
Se emplean tubos de tipo reticulado de la firma IBÉRICA DEL CALOR, tipo ROTH 
Alu-Laserplus. 
 





















• tubDint_ es el diámetro interior de la tubería 32 mm. 
• tubextD _ es el diámetro exterior de la tubería 29 mm. 
• tubK es la conductividad térmica de los tubos, tiene un valor de 0.44 KmW ⋅ . 
• tubL  es la longitud de la tubería  que en este caso es el dato a calcular [m]. 
 
 
8.8.1.4. CONVECCIÓN INTERIOR 
 

















• fluidoK  es la conductividad térmica del fluido interior, en este caso agua  0.58 
Km
W ⋅ . 
• fluidoNu  es el número de Nusselt del fluido interior y se calcula mediante la 
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• ρ  es la densidad del agua 1000 3m
Kg . 
• µ  es la viscosidad del agua 2310798.0 msN ⋅⋅
− . 













Por tanto queda una velocidad de: 
 
smV fluido /5.0=  
 
• tubDint_  es el diámetro interior de la tubería y tiene un valor de 
29 mm. 
 
Sustituyendo en la expresión se tiene un valor de: 
 
4.18170Re =  
 
• Pr es el número Prandtl y se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
K
Cp⋅= µPr  
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• Cp  es el calor específico del fluido y tiene un valor de 
4180 KKgJ ⋅/ . 
• K  es la conductividad térmica de fluido y tiene un valor de  
KmW ⋅/58.0 . 
Por tanto el número de Prandtl tiene el siguiente valor: 
75.5Pr =  
El número de Nusselt tiene un valor de: 
34.118=extNu  
Con el número de Nusselt ya es posible calcular el coeficiente de convección interior de 
los tubos: 
KmWh fluido ⋅= 2/7.2366  
El área de calcula mediante la siguiente expresión: 
tubotub LDA ⋅⋅= int_π  
 
8.8.2. CALCULO DEL INCREMENTO DE TEMPERATURA 
LOGARÍTMICO MEDIO 
 




















DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 










8.8.3. ÁREA TOTAL 
 
El área total de suelo, de las cuatro habitaciones y el salón comedor, de las 28 viviendas es 
el siguiente: 
 
288.1790 mA =  
 
8.8.4. LONGITUD DE TUBERÍA 




8.9. OTROS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 
 
8.9.1. VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
 
Se utilizan válvulas de seguridad, con el fin de la protección del campo de colectores. Para 
ello la válvula seleccionada es de tipo angular a 90º de apertura total instantánea, asiento 
completo, cargada a resorte, anillo de regulación, convencional o equilibrada, de la casa 
VALVULAS INTERNACIONAL S.A, modelo 6400. 
 
Se emplea una válvula por cada fila de colectores, como los colectores están distribuidos en 
12 filas, se precisan 12 válvulas. 
 
Según las especificaciones del fabricante, su diseño está basado en la ISO 4126-1. 
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Figura44: Válvula de seguridad de la casa VALVULAS INTERNACIONAL S.A. 
 
8.10. SISTEMAS AUXILIARES 
 
8.10.1. CALDERA AUXILIAR 
 
Es necesario en uso de una caldera auxiliar en el sistema por dos razones: 
 
• Por la falta de continuidad energética de las instalaciones solares. 
• Porque no se cubre la totalidad de la demanda mediante los colectores solares. 
 
La energía aportada por los captadores no siempre es suficiente para atender la demanda 
energética de las viviendas. La función de la caldera auxiliar es aumentar la temperatura del 
agua, cuando ésta no alcanza la necesaria mediante el sistema de captación solar. El agua 
calentada por la caldera es para las tres aplicaciones de la instalación, para el generador de 
la máquina de absorción, para el suelo radiante y para ACS. 
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La caldera no atiende simultáneamente la demanda de las tres aplicaciones, existen dos 
casos posibles, la demanda simultanea de ACS y climatización y la demanda de ACS y 
calefacción. 
 
En la siguiente tabla se expresa la demanda de ACS total de un día medio de cada mes y la 
que no puede ser atendida mediante el sistema de captación solar: 
 
Mes Demanda total de ACS 
(W) 
Demanda atendida (W) Demanda no atendida 
(W) 
ENE 25978,11 4753,99 21224,12 
FEB 25497,04 10555,77 14941,26 
MAR 24534,89 15064,42 9470,47 
ABR 23572,73 19753,95 3818,78 
MAY 23091,66 23091,66 0 
JUN 22610,58 14561,21 8049,37 
JUL 22129,51 11839,28 10290,22 
AGOS 22610,58 10920,910 11689,67 
SEP 23091,66 15910,15 7181,51 
OCT 23572,73 19376,78 4195,95 
NOV 24534,89 11850,35 12684,54 
DIC 25978,11 6052,90 19925,21 
 
 
En la siguiente tabla se expresan las demandas de climatización y calefacción totales de 
todo el año. 
 
Mes Demanda total de 
calefacción (W) 
Demanda total de 
climatización (W) 
ENE 112497,27 0 
FEB 85002,92 0 
MAR 62913,85  0 
ABR 0 0 
MAY 0  0 
JUN 0 125505,32 
JUL 0 153496,220 
AGOS 0 165838,08 
SEP 0 112648,48 
OCT 0 0 
NOV 73991,96 0 
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Pero no toda esta demanda de frío y calor se atiende mediante el sistema solar, a 
continuación se representan los valores de demanda de frío y calor atendidas por la 
instalación y la no atendida, los cuales van a tener que ser aportados por el sistema auxiliar. 
 
Mes Demanda de calefacción 
atendida (W) 
Demanda de climatización 
atendida (W) 
ENE 13837,16 0 
FEB 16575,57 0 
MAR 20195,34 0 
ABR 0 0 
MAY 0 0 
JUN 0 47943,03 
JUL 0 58021,57 
AGOS 0 60530,90 
SEP 0 42355,82 
OCT 0 0 
NOV 15464,31 0 
DIC 13681,36 0 
 
 
Mes Demanda de calefacción no 
atendida (W) 
Demanda de climatización 
no atendida (W) 
ENE 98660,11 0 
FEB 68427,35 0 
MAR 42718,50 0 
ABR 0 0 
MAY 0 0 
JUN 0 77562,29 
JUL 0 95474,64 
AGOS 0 105307,18 
SEP 0 70292,65 
OCT 0 0 
NOV 58527,64 0 
DIC 92375,74 0 
 
Sumando todas las demandas no atendidas, de calefacción y ACS en invierno y de 
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Mes Demanda de calefacción, 















La demanda máxima no atendida es la del mes de enero con 119.88 kW, por tanto la 
caldera que se instale tiene que ser capaz de atender esta demanda. 
 
Se decide instalar una caldera auxiliar de la firma Viessmann, modelo Vitocrossal 200, 
cuya potencia va desde 87 a 311 kW. 
 
Las ventajas de ésta caldera, dadas por el fabricante, son las siguientes: 
 
• Unidad de condensación con quemador por radiación MatriX, de 87 a 311 kW, para 
instalación de dos calderas hasta 622 kW. 
• Rendimiento estacional: hasta el 97% (Hs) / 108% (Hi). 
• Temperatura de funcionamiento permitida hasta 100 ºC. 
• Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de intercambio térmico 
Inox-Crossal de acero fino inoxidable. 
• Superficie de intercambio térmico Inox-Crossal para una transmisión del calor de 
gran eficacia y un alto grado de condensación. 
• Efecto de autolimpieza gracias a las superficies lisas de acero inoxidable. 
• Combustión poco contaminante gracias a una baja carga térmica en el hogar y a la 
cámara de combustión de un solo paso. 
• Quemador por radiación MatriX hasta 311 kW para un funcionamiento 
especialmente silencioso y ecológico con un campo de modulación del 33 al 100%. 
• Se puede elegir entre funcionamiento atmosférico o estanco. 
• Todas las conexiones hidráulicas se pueden montar desde arriba. 
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Se decide la utilización de 12 purgadotes a lo largo de la instalación para poder extraer el 
aire de los circuitos. 
 
Se selecciona el purgador PURG-O-MAT 150 SOLAR de la casa SALVADOR ESCODA 
ya que  ha sido desarrollado especialmente para las instalaciones solares térmicas en las que 





Para el dimensionado de lo fan-coils se utilizan los resultados obtenidos en el apartado del 
cálculo de cargas térmicas. En dicho cálculo se tiene que el mes con más carga térmica 
necesaria de climatización es el mes de agosto. Como la climatización se realiza para el 
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salón-comedor y la habitación principal, las cargas térmicas a las que tienen que hacer 
frente los fan-coils son de 3 kW por habitación.  
 
Los fan-coils que son necesarios son 56, uno en cada estancia de las 28 viviendas. 
 
La firma utilizada es Tecnaterm, modelo FCC- 900 W. cuya potencia frigorífica es de 3.3. 
kW. 
 




Figura 46: Fancoils de la marca Tecnaterm, modelo FCC- 900 W 
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El estudio medioambiental de cualquier instalación tiene una gran importancia hoy en día. 
Pero antes de ser capaces de realizar un estudio medioambiental, lo primero es conocer que 
es la contaminación. 
La contaminación es cualquier sustancia o forma de energía que puede provocar algún daño 
o desequilibrio en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Es siempre una 
alteración negativa del estado natural del medio ambiente, y por tanto, se genera como 
consecuencia de la actividad humana. 
Hay que tener en cuenta que el aumento de población provoca también un aumento de la 
contaminación. De hecho, está muy relacionado el crecimiento de un país con el aumento 
de la contaminación del mismo. 
Los principales problemas medioambientales con los que el ser humano convive son los 
siguientes: 
• La contaminación atmosférica. 
• El cambio climático. 
• El efecto invernadero. 
• La destrucción de la capa de ozono. 
• El agotamiento del agua dulce, la acidificación del agua. 
• El aumento de la acidez de los suelos. 
• La contaminación de las aguas y de los suelos. 
• El uso de pesticidas y fertilizantes. 
• La gran cantidad residuos industriales, sanitarios, urbanos, agrícolas y ganaderos no 
tratados. 
• El Deshielo de los glaciales. 
• La pérdida de la biodiversidad. 
• Deforestación y desertización. 
 
Los problemas medioambientales que pueden repercutir en la ecosostenibilidad de un 
entorno local: 
 
• Vertido de petróleo y agentes contaminantes en el mar o la tierra. 
• Incendios incontrolados. 
• Desaparición de especies locales, necesarias para el equilibrio. 
• Introducción de especies vegetales o animales, ajenas al entorno y que atentan 
contra el equilibrio local. 
• Construcción masiva en zonas rurales o de reserva. 
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• Cambio de usos del suelo. 
• Ubicación de fábricas contaminantes y/o con mal manejo de residuos etc. 
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9.2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA INSTALACIÓN 
DE ACS 
 
Para calcular las emisiones producidas al satisfacer la demanda de ACS, es preciso antes 
conocer la demanda atendida por la caldera de gas, cuyo rendimiento es de 0.9. Ésta 
demanda es la energía que no es posible aportar mediante el sistema solar. Para éste 
apartado, se hace uso del factor solar, calculado en apartados anteriores. 
 
En la siguiente tabla se representa, la demanda atendida por el sistema de captación y la 
demanda que no es posible atender por el mismo y que por consiguiente, es aportado por la 
caldera auxiliar. 
 
Mes Demanda atendida por el 
sistema solar (kWh) 
Demanda no atendida por 
el sistema solar (kWh) 
ENE 1314,65 5869,25 
FEB 2636,57 3731,96 
MAR 4165,87 2618,93 
ABR 5286,48 1021,96 
MAY 6558,11 0 
JUN 3896,82 2154,14 
JUL 3274,00 2845,62 
AGOS 3020,03 3232,62 
SEP 4257,82 1921,89 
OCT 5358,40 1160,33 
NOV 3171,35 3394,59 
DIC 1673,85 5510,06 
 
 
Una vez conocida la potencia que tiene que ser aportada por la caldera, es necesario 
conocer las emisiones que por satisfacer esta demanda se emiten. 
 
En el caso del uso de gas natural en la caldera, las emisiones son 0.44 kg/kWh. En la 
siguiente tabla se representa la demanda que debe atender la caldera en kWh de 
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Demanda atendida por la 
caldera en kWh de 
combustible  
Emisiones en kg de CO2 
de la instalación solar 
ENE 6521,39 2869,41 
FEB 4146,62 1824,51 
MAR 2909,92 1280,36 
ABR 1135,52 499,62 
MAY 0 0 
JUN 2393,49 1053,13 
JUL 3161,80 1391,19 
AGOS 3591,80 1580,39 
SEP 2135,43 939,59 
OCT 1289,26 567,27 
NOV 3771,77 1659,57 
DIC 6122,29 2693,80 
 
 
Pero, si por el contrario, toda la demanda, hubiese sido atendida por una caldera 
convencional, con rendimiento igual a 0.9, las emisiones hubiesen sido las representadas en 
la siguiente tabla. 
 
Mes Demanda total en kWh 
de combustible 
Emisiones en kg de  CO2 
emitidas por una 
instalación convencional 
ENE 7982,13 3512,13 
FEB 7076,15 3113,50 
MAR 7538,68 3317,01 
ABR 7009,40 3084,13 
MAY 7095,22 3121,89 
JUN 6723,30 2958,25 
JUL 6799,59 2991,81 
AGOS 6947,41 3056,85 
SEP 6866,35 3021,19 
OCT 7243,04 3186,93 
NOV 7295,49 3210,01 
DIC 7982,13 3512,13 
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Mes Emisiones ahorradas en 















Como se puede apreciar la reducción de emisiones es considerable. 
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9.3. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA INSTALACIÓN 
DE CLIMATIZACIÓN 
 
En la instalación térmica del proyecto, la demanda de frío es atendida por una máquina de 
absorción. El agua caliente, que sale del sistema de captación, alimenta al generador de la 
máquina. 
 
Pero no es posible atender toda esta demanda mediante la instalación solar, es por ello, que 
se utiliza la caldera auxiliar para poder atender la totalidad de la demanda mediante el 
sistema de absorción. La caldera calienta el agua que sale de los colectores hasta la 
temperatura requerida por el generador de la máquina. 
 
En la siguiente tabla se representa la demanda de calefacción que es posible atender 
mediante el sistema de captación y la que es necesario que sea suministrada por la caldera. 
 
Mes Demanda de climatización 
atendida por la instalación 
solar (W) 
Demanda de climatización 
atendida por la caldera 
auxiliar (W) 
ENE 0 0 
FEB 0 0 
MAR 0 0 
ABR 0 0 
MAY 0 0 
JUN 47943,03 77562,29 
JUL 58021,57 95474,64 
AGOS 60530,90 105307,18 
SEP 42355,82 70292,65 
OCT 0 0 
NOV 0 0 
DIC 0 0 
 
 
La caldera auxiliar se alimenta de gas natural, por tanto, las emisiones son 0,44 kg de CO2 
por kWh de combustible. Hay que tener en cuenta que el rendimiento de dicha caldera es de 
0,9 y que las horas diarias durante las cuales se utiliza el sistema de climatización son 5, 
este dato está tomado del “Proyecto Indel” de REE. 
 
En el siguiente gráfico se representan las horas durante las cuales el sistema de 
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En la siguiente tabla se representa la demanda atendida por la caldera en kWh de 
combustible y las emisiones que se producen por la misma. 
 
Mes Demanda de climatización 
atendida por la caldera en 
kWh de combustible 
Emisiones de CO2 en kg de 
la instalación solar 
ENE 0 0 
FEB 0 0 
MAR 0 0 
ABR 0 0 
MAY 0 0 
JUN 13357,95 5877,49 
JUL 15912,44 7001,47 
AGOS 18136,23 7979,94 
SEP 12105,95 5326,62 
OCT 0 0 
NOV 0 0 
DIC 0 0 
 
 
Las emisiones debidas  a la climatización de las 28 viviendas, utilizando un sistema 
convencional, mediante una máquina de compresión mecánica, alimentada por electricidad, 
cuyas emisiones son 0.57 kg de CO2 por kWh de electricidad, es la siguiente. 
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Las emisiones ahorradas por este tipo de instalación son las representadas en la tabla 
siguientes. 
 
Mes Emisiones de CO2 en kg 
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9.4. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA INSTALACIÓN 
DE CALEFACCIÓN 
 
La demanda de calefacción que no es posible atender y que por consiguiente, deben ser 
atendidas por la caldera, para calentar el agua que es suministrada al suelo radiante, es la 
siguiente. 
Mes Demanda de calefacción 















La caldera auxiliar se alimenta de gas natural, al igual que para el caso de la climatización, 
las emisiones son 0,44 kg de CO2 por kWh de combustible. Hay que tener en cuenta que el 
rendimiento de dicha caldera es también de 0,9 y que las horas diarias durante las cuales se 
utiliza el sistema de calefacción son 5, este dato está tomado del “Proyecto Indel” de REE. 
 
En la siguiente figura se pueden ver las horas de funcionamiento: 
 
 





DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 










Las emisiones que se emiten por esta carga, son las representadas en la tabla siguiente. 
 
Mes Emisiones de CO2 en kg 














Las emisiones que se hubiesen emitido en un sistema convencional hubiesen sido las 
siguientes. 
 
Mes Emisiones de CO2 en kg 
















El ahorro que supone este tipo de instalaciones, en cuanto a emisiones de CO2, es el 
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Mes Emisiones de CO2 en kg 















9.5. AHORRO DE EMISIONES DE LA INSTALACIÓN 
SOLAR TÉRMICA 
 
Sumando las emisiones que se ahorran en ACS, climatización y calefacción mensuales, se 
obtienen que el ahorro mensual de emisiones de CO2 que se produce sea el siguiente. 
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En este capitulo se realiza el estudio económico de la instalación, para poder ver si es un 
proyecto viable.  
 
En primer lugar se calcula el coste inicial que supone la instalación, se cuantifican los 
elementos utilizados y el precio de cada unidad. 
 
Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Extremadura concede subvenciones para este 
tipo de instalaciones. Dichas subvenciones se recogen en el Decreto 263/2008, de 29 de 
diciembre. Este tipo de ayudas económicas facilitan la viabilidad de este tipo de proyectos 
al disminuir el coste inicial de la instalación. 
 
Por último, se estudia el tiempo que tarda el proyecto en amortizarse a través de diferentes 
herramientas económicas, como el VAN, la tasa de inflación, etc. Cuanto menos tarda un 
proyecto en amortizarse, antes se alcanzan los beneficios y mayor viabilidad tiene. 
 
 
10.2. CÁLCULO DEL COSTE INICIAL DE LA 
INSTALACIÓN 
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Componente Marca Modelo Cantidad Precio total (€) 
Catador solar Gamesa solar Gamelux N 72 36000 




Savador Escoda Irogas 2 12118 
Tanque de ACS Savador Escoda Irogas 1 2859 
Intercambiador 
de placas 
Viessmann Vitotrans 100 2 600 
Tuberías Tubocobre L 256.46 7693.8 
Aislante Armaflex Armaflex 252.46 757.38 
Vaso de 
expansión 
Termocan 40 l 1 91 
Máquina de 
absorción 
Yazaki CH-K50 1 30000 
Purgador Salvador Escoda Purg-o-mat 150 
solar 
12 600 
Caldera Auxiliar Viessmann Vitocrossal 200 1 2000 
Fancoil Tecnaterm FCC- 900 W 56 4200 
Bomba de 
circulación 





6400 12 600 











DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE UNA URBANIZACIÓN DE 










10.3. SUBENCIONES DE LA COMUNIDAD DE 
EXTREMADURA 
 
Las bases reguladoras del régimen de concesión de subvenciones para la promoción de las 
energías renovables en Extremadura se establecen en el DECRETO 263/2008, de 29 de 
diciembre. 
 
La cuantía de las ayudas se establece en el Anexo I de dicho documento, con un límite 
máximo de 40000 € por proyecto. 
 
Dicho decreto diferencia entre distintos tipos de proyectos: 
 
• Instalaciones por elementos. 
• Instalaciones con sistemas prefabricados. 
• Aplicaciones especiales. 
• Proyectos innovadores. 
 
Dentro del anexo I, en el apartado de energía solar térmica, se especifica que la cuantía 
máxima de este tipo de aplicaciones es del 37 % del coste de referencia. 
 
El proyecto diseñado consta de una superficie de captación de 72 colectores, cada uno de 
los cuales tiene 2.1 2m  de superficie, por tanto el área total es: 
 
22.151 mA =  
 
Dicho proyecto se puede englobar en el apartado de proyectos innovadores, ya que, además 
de utilizarse la energía solar para la producción de ACS, también es utilizada para la 
producción de frío para climatización y calor para calefacción. Según el Plan de Energías 
Renovables 2005-2010, una de las características de los proyectos innovadores es la 
aplicación de refrigeración con energía solar. 
 
Por tanto, la subvención que se concede a este tipo de instalaciones es de 40000 €, con ello, 
el coste de la inversión inicial disminuye hasta el siguiente valor: 
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10.4 AHORRO ECONÓMICO 
 
10.4.1. AHORRO ANUAL 
 
En este apartado se calcula el ahorro anual que supone la sustitución de una instalación 
tradicional por la descrita en el proyecto, alimentada mediante energía solar. 
 
En una instalación tradicional, toda la demanda de ACS y calefacción es cubierta mediante 
una caldera de gas natural, a su vez, la demanda de frío es cubierta por una máquina de 
compresión mecánica, alimentada por electricidad. 
 
En la instalación descrita en el proyecto, la demanda se abastece mediante la energía solar 
captada por los colectores, disminuyendo así los kWh térmicos y eléctricos que consumiría 
el sistema tradicional. 
 
El horro económico es el siguiente: 
 
• Ahorro en la producción de ACS: 
 
Los kWh térmicos que se ahorran mediante la utilización de energía solar para la 




El precio del Gas Natural, según la empresa Iberdrola es 0,046949 €/kWh, por tanto el 
ahorro que se produce es el siguiente: 
 
€231198.49236046949.0_ =⋅=ACSAhorro  
 
• Ahorro en la producción de frío: 
 









El precio del kWh eléctrico es 0.12 €/kWh, según Iberdrola, por tanto el ahorro en la 
producción de frío es el siguiente: 
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€57.427749.3564612.0_ =⋅=fríoAhorro  
 
• Ahorro en la producción de calor: 
 





El precio del Gas Natural es el mencionado anteriormente, 0,046949 €/kWh, por tanto el 
ahorro que se produce es el siguiente: 
 
€85.62719.13373046949.0_ =⋅=calorAhorro  
 
El ahorro total anual tiene un valor de: 
 
€42.7216_ =totalAhorro  
 
10.4.2. AHORRO DEL COSTE DE EMISIONES DE CO2 
 
Para  la realización del estudio económico de la instalación, se calcula el ahorro económico 
que se produce al emitir menos cantidad de CO2. Dicho valor se calcula mediante el precio 
que tiene en bolsa el CO2. 
 




Figura 49: Valor del CO2. 
 
 (Fuente: SENDCO2) 
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Si las emisiones anuales que se ahorran de en la instalación tiene un valor de: 
 
44335,49 kg de CO2 
 
El ahorro anual que se produce es el siguiente: 
 
€43.681335.4437.15_ 2 =⋅=COAhorro  
 
 
10.5. PERÍODO DE AMORTIZACIÓN 
 
La amortización es un término económico y contable, que da información de la rentabilidad 
de un proyecto. El período de amortización es el tiempo que tarda una inversión en ser 
rentable. 
 



















• A es el ahorro anual su valor es 7897.85 €. 
• c es el incremento del coste del combustible, su valor es 21.66%. 
• e es la tasa de inflación anual, cuyo valor es del 1.9%, valor tomado del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 
• M es el coste de mantenimiento, considerado el 1% del coste de la inversión inicial, 
896.17. 
• i es el interés bancario, cuyo valor es del 5%. 
• I es la inversión inicial, cuyo valor es 89617.42 €. 
• N número de años de los que consta el estudio, se toman 20 años. 
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Figura 50: Período de amortización 
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Como todas las inversiones, el proyecto tiene un inicio negativo, pero en el año 11 el 
proyecto comienza a dar beneficios positivos, lo cual significa, que a partir de este año la 
instalación está amortizada y que el usuario, a parte de recuperar la inversión inicial, 
experimenta beneficios económicos. 
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11.1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL DISEÑO 
 
 El objetivo del proyecto es atender la mayor demanda posible de ACS, calefacción y 
climatización de las 28 viviendas ubicadas en la ciudad de Badajoz, mediante el uso de una 
instalación solar térmica. De esta forma se contribuye a la reducción de las emisiones de 
CO2 que produciría una instalación convencional, además de producirse un ahorro 
económico para los usuarios de instalaciones solares térmicas. 
 
Para ello, durante el diseño del proyecto, se hace uso de las especificaciones del CTE y del 
DITE 1.01, donde se especifica que dicha instalación debe atender el 70% de la demanda 
anual de ACS. 
 
A continuación se detallan algunos de los resultados más significativos del diseño: 
 
• La demanda de ACS diaria que se produce en el conjunto de las 28 viviendas tiene 
un valor de 3696 l/día. 
 
• Para la instalación de climatización la demanda máxima de frío se produce para el 
mes de agosto, con un valor igual a 165838,0888 W. 
 
• Para la instalación funcionando en invierno la demanda máxima de calor que se 
produce se da en el mes de enero con un valor igual a 112497,2789 W. 
 
• La instalación consta de 72 colectores de la firma GAMESA SOLAR colocados en 
12 filas de 6 colectores en paralelo cada una, orientados todos hacia el sur. 
 
• Se calculan las pérdidas reales del colector, obteniéndose un valor máximo para el 
mes de julio de 272.95 W. 
 
• Para atender la demanda de frío se utiliza una máquina de absorción, alimentada por 
agua calentada por los colectores y suministrando el frío a través de Fan-coils, 
colocados en cada estancia. 
 
• Para atender la demanda de calor se emplea suelo radiante alimentado por el agua 
calentada por los colectores. 
 
• Las emisiones ahorradas de CO2 en comparación con una instalación convencional 
tienen un valor anual de 44335,49837 kg de CO2. 
 
• La instalación necesita una inversión inicial de 89617.42 €, amortizándose en un 
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11.2. CONCLUSIÓN FINAL 
 
Tras la realización del proyecto se llega a ciertas conclusiones en relación a las 
instalaciones solares. 
 
Estas instalaciones son de gran importancia en la época en la que vivimos, ya que el ser 
humano se encuentra en un punto de inflexión tecnológicamente hablando. Esto es debido a 
que antiguamente la finalidad de la mayoría de las investigaciones tecnológicas iban 
encaminadas a aumentar la potencia de los aparatos, aumentar los rendimientos de los 
mismos, etc. En cambio, hoy en día, se puede apreciar en cualquier campaña publicitaria, 
que las principales firmas enfocan sus objetivos a mejorar el trato hacia el medio ambiente, 
desde los coches, en los cuales se ha disminuido notablemente el consumo y con ello las 
emisiones a la atmósfera, pasando por los electrodomésticos, los cuales cada vez consumen 
menos, colaborando así con el medio ambiente, y terminando con ejemplos como este tipo 
de instalaciones.  
 
A través de diseños como el descrito en este proyecto, se colabora en gran medida a éste 
progreso tecnológico. Gracias a la utilización de la energía solar como medio de fuente 
energética, se produce una disminución notable en las emisiones de CO2 a la atmósfera, 
aunque es de destacar, debido a la importancia que tiene el coste de los equipos hoy en día, 
que la inversión inicial a realizar es elevada, aunque no por ello se puede decir que este tipo 
de diseños sea caro, ya que a la larga, el usuario amortiza la instalación, mediante el ahorro 
eléctrico y de gas natural que supone. 
 
Pero hay que señalar, que este tipo de diseños se puede mejorar. En la actualidad cada vez 
es más conocido el concepto de arquitectura sostenible.    La arquitectura sostenible es 
aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su ciclo de 
vida, desde su construcción, pasando por su uso y su derribo final. Considera los recursos 
que van a utilizar como el consumo de agua y energía de los propios usuarios y finalmente, 
qué sucederá con los residuos que generará el edificio en el momento que se derribe. El 
problema de este tipo de construcciones es que deben ser tenidas en cuentas desde el inicio 
del proyecto. 
 
Por tanto, las instalaciones solares térmicas, para ACS, climatización y calefacción suponen 
un gran progreso tecnológico y beneficioso para el medio ambiente, produciéndose, a su 
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